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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

seboos12 46 2015 Kieloe, dnia: U 2 £ 207

SPRAWOZDANIE Z BADAN

767/0BS/ SP/15

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0 0. ul.Czarnowska 54A
26-065 Pickoszow

Zlecenie Nr SElb 9052.267.2015
woda do spozycia

bez zastrzezen

wodociad Nordkalk Sp.z 0.0 Zaktad w Miedziance, 2604PPPPW 1032, Lesica
Os.Blawatkéw,ul. Sloneczna 32, p E Walas- Pijalnia Piwa

z dnia: 05 052015

Przedstawiciel ZUK Piekoszéw (W.Snoch, upowaznienie nr 4/2009, wydane przez
PWIS Kielce)

PN-IS0Q 5667-5:2003; PN-EN SO 19458:2007

24.06.2015 godz 9.15

24.06.2015 godz.12.00

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 24.06.2015/ 26.06. 201 5
Dopuszczalne :
Badane wskaZniki i parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik zakresy Identyfikacja metody
wartosci®

Liczba bakterii grupy coli(A} jtk/100ml otla = 0 0 PH -EN I1SC 9308-1:2014-12

Liczba enterokokdw kafowych {A) jtk/100ml 21322 = 0 0 PN-EN SO 7899-2:2004

Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN IS0 9308-1:2014-12

Barwa (A) mg Ptidm® | 05ib < 2 -@ PN-EN IS0 7887:2012 p 6 metoda G
Metnost (A) NTU 052a = 038 1@ PN-EN ISO 7027:2003 p6 3

pH (odczyn) (A) - 054a = 74 6,595 [PN-ENISO 10523:2012

5 ’Zg‘fg‘zz;’sc elekiryczna wiasciwa uSicm | 057a = 587 2500  |PN-EN 27888:1999

TFN (smak) (A} S_tO]E)Ieﬁ | os9a < 1 @ PN-EN .1622:2006 Metoda uproszczena parzysia,

rozcieficzenia wybdr niewymuszony
TON (zapach) (A} s‘toEnen | os1a < 1 @ PN-EN 1622:2006 Metoda upreszczona parzysta
rozcieficzenia N wybor niewymuszony

Azotany (A) mg NOy/¢m® | 110b = 12 50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Azotyny (A) mg NO./dn® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012
jMangan (A) yg/dm?® 142a < & 50 PN-92/C-04570/01

Zelazo ogdlne (A) yg /dm? 170a < 40 200 PN-S0 6332:2001

Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b < 007 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

Chloropiryfos {E) (A) pg/dm® 609a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Strona1z2 Zatgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 07 61 2015r



