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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

fax 413451873
Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badai omaczone symbolem A, objgte zakresem akredytacii PCA nr AB 552
oraz wymiki badan nieakredytowanych. Wymiki spoxy zakresu akredyiacyi nie posiadaj ja A

SEIb 9051.2. ] OF1 2015

Kielce, dniaﬂz B dnag
SPRAWOZDANIE Z BADAN i _

1068/0BS/ SP/15

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:
DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:
PROBKOBIORCA: -

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Zaktad Ustlug Komunalnuch w Piekoszowie Sp z 0.0. ul.Czamowska 54A
26-065 Piekoszow

Zlecenie Nr SEib.9052 577.2015
woda do spozycia

bez zastrzezer

wodocigg Nordkalk Sp.z 0.0, Zaktad w Miedziance, 2604PPPPW 1618, Losien
Szkota Podstawowa. '

z dnia: 24 .08 2015

Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas, upowaznienie nr 3/2009, wydane przez
PWIS Kielce)

PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN SO 19458:2007

2508 2015 godz 9.40

25.08.2015 godz. 11.30

25.08.2015/ 27.08.2015

Dopuszczaine
Badane wskazniki{ parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik zakresy identyfikacja metody
wartosci?
Liczba bakterii grupy coli(A} jtk/100ml 011a = 0 a PN -EN IS0 9308-1:2014-12
Liczba enterckokow kabwch A Jk/100ml 013a = 0 0 PN-EN IS0 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100m| 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Barwa (A} mg Ptidm® | 051b < 2 @ PN-EN ISO 7887:2012 p 6 metoda G
Metriose (A} NTU 052a = 18 202° 1 PN-EN IS0 7027:2003 p 6.3
pH (odezyn) (A) - 054a = 75 8,595 |PN-EN IS0 10523:2012
Przewodnosé elektryczng wasciwa uSicm | 0s7a = sm 2500  [PN-EN 27888:1999
w 25°C (A}
TFN (smak) (A) s_toplen | os8a p 1 @ PN-EN _1622:2006 Metoda uproszczona parzysta
rezcieficzenia wybdr niewymuszony
TON (zapach) (A) s.to;')len ¥ os1a < 1 @ PN-i'EN .1622:2006 Metoda uproszczona parzysta
rozcienczenia wybor NIEWYMUSZONY
Azotany (A) mg NQ/dm® | 110b = 13 50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Azotyny {A) mg NOy/drm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN SO 10304-1:2009/AC:2012
Mangan (A) ygfdm® 142a < 5 50 PN-92/C-04570/01
Zelazo ogoine (A) ul:) fdm® 170a = 161 200 PN450 6332:2001
Amaonowy jon (A) mg NH, fdmt | 1818 < 0‘07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p 6a
Chiloropiryfos (E} (A} pgldm? 609a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10 04 20121
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Nr sprawozdania: SEib.9051 2 ﬁ vo15 Kielce, dnia: GLO7 THE 7 1
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 1068/0BS/ SP/15

jtk - jednostki tworzace kolonie

" _ w przypadku podania jedne] wartosci doina wartosc zakresu wynosi zero

@) _ dopuszczalne zakresy wartosci wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 20071 w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U z 2007t Ny 81 poz 417) z pdznigjszymi zmianami rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r (Dz U z 2010r Nr 72 poz 466)

® _ akceptowalnaly) przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian

* - niepewnoss rozszerzona pomiaru podawana po znaku 't° cszacowana jest dla poziomu ufnosci 95% i wspdlczynnika rozszerzenia k= 2

nie uwzglgdnia etap pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dia parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik poniZej granicy oznaczenia llosciowego metody, dla smaku i zapachu
. wynik akceptowatny :

{E)- badanie w ramach zakresu elastycznego

Zatwierdzit:

Sl

Autoryzowat:

Kierownily Oddzialu
Badari Higiefly Srodowisks

07 08 6

Oswiadeze sig, Ze:
1 Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do dostarczone] prébki
2 Bez pisemne] zgody Laboratotium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci
3 Laboratorium nie ponosi odpowiledzialnogcl za pobieranie w przypadku probkipobranej przez Klienta Informacie dotyczgce sposobu pobierania
opisu miejsca pobierania itp sg informacjami pozyskanymi od Klienta
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
& Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach z czego T otrzymuje Klienta 1 pozostaje w Laboratorium
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