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Sprawozdanie z badan Nr: 3984/01/2019/M/1

Zaklad Uslug Komunalnveh w Pickoszowte Sp z 0 0. 26-065 Piekoszow ul Czarnowska 54 54a

: Zleceniodawea:

ilecenie Nr: 3984/01/2019

(A) - melodyka akredylowana, referencyina - o lle prawo tak stanow! (wyrik mozna wykerzystac do oceny zgednosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo lak stanowiréwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéei w obszarze
regulowanym prawnie}
(Ar) - metodyka akredylowana. rownowazna do referencyjney (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A.
(0} - melodyka akredylowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredylowana Podwykonawcy
* - melodyka nieakredylowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny w ubikacji meskiej w dziale logistyki
Przedmiot badania Woda przeznaczona do spozvcia

Adres pobrania. 26-063 Pickoszow. Szczurkowskie Gorki 1
Migjsce pobrania | Teren TRAKT S A

Pochodzenie wody: ujecie Gorki Szezukowskie

Rodzaj ujgeia brak danych

Temp. pobranej probki 5.2°C

Data 1 godzina 05-02-2019 1115

Pobranic prébek wg: (A)PN-EN [SO 19458.2007

Transport probek.  JARS § A Probkobiorea:  Probkobiorca JARS nr 488

Numer prébki  19755/01/19 Ocena probkl.  bez zastrzezen
Data rozpoczecta badan 03-02-2019 Data zakonczenia badan.  08-02-2019
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Liczba Eschenchia coh JI100m] | (Ae) PN-EN 1S0 9308-1:2014-12, (Ac) MZ-9 0
LK PN-EN 150 9308-1:2014-12/A1:2017-
04 0
Ticzba bakteni z grupy coli JIKA100ml [ (Ae) PN-EN [SO 9308-1 2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-
04 0
Ogolna liczba mikroorganizmow Jikflml (Ae) PN-EN IS0 6222 2004 MZ-9 0

Lk |w22+2°C

Liczba enterckokow JIRAI00m] [ (Ae) PN-EN [SO 7899-2 2004 NMZ-9 0

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dma 7 grudma 2017 1 w sprawie jakosa wody przeznaczone) do spozycia przez ludzt (Dz.17. 2 20171 . Poz 2294)
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“* - nlepewno$C rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosc: ok, 95% 1 wpdlezynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosc Pobierania prabek)

L —_ .
Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikw podaje sie w syluacyi, gdy ma lo znaczenie dla miarodajnosc wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodmeniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyriki badan probek wilocr 1 szt | bez pisemne) zgody Iaboralorium nie moze byt powielane inacze). jak tylko w catosci
W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacyi.

| — .
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz Egz.Nr 1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wfnT
Miejsce wykonywania badaf: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomuar in situ
LE 1P - Decvzia nr HKN 35/2018 zdnia 15 11.2018 r wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzya nr NS/HK18/4560/71./80-34/2018 z dnia 27 09 2018 r wydana przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
08-02-2019 L Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik JARS fr: 390 TR RO
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