Wojewddzka Stacja Sunitapno-Epidemiologiczna w Kicleach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK
ul. Tagiellonsky 68, 25-734 Kiclee

www.nwsse-kielee.pl

E-mail: lab.hk e wsse-hielee,pl
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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.0051.1. &

2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN

5/0BS/N/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA.
POBIERANIE PROBEK wg-

ul. Skibinskiego 4

Protoko! Nr SE.la 4261/5/19  z dnia:07.01.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

Kielce, dnia:

2019 -01- 1 1

do

wodociag Nordkalk Sp. z 0.0., Zaklad w Miedziance, 2604PPPPW 1411,
Gatezice 23a, Przedszkole

Przedstawiciel PPIS Kielce (J. Krzysiek, K. Snoch)
PN-1SO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007; [0/04/P0-03.

DATA [ GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

07.01.2019 godz. 10.35
07.01.2019 godz. 12.30
07.01.2019/10.01.2019

Wartose paramelryczna
Badane parametry Jednostka | Kod [Znak Wynik o Identyfikacja metody
| iczba bakteri grupy coli (A) Jtk/100ml 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Linzba enterokokow (A) Jlki100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2.2004
Liczba Escherchia coll (A) Jtk/100ml 015a = o] 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
. icz ) Bez nieprawidtowych 2
Ogolna tlczba‘m\kroorgamzmow ki 0253 - 7 [Basyr e P B wych |PN-EN \SO_6222 2004
wlemp 22:2°C (A) zmian'™' Metoda posiewu wglebnego
Akceplowalna przez
3 1 konsumentow | bez _
Barwa {A) mg Ptdm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN ISC 7887 2012 p 6 metoda C
zmian'®
Akceplowalna przez
konsumenlow 1 bez
ENI 3 8
Melnose (A) NTU 052a = 067 nieprawidlowych zmian ;:tclf d'\; fe?elmw 1£2016-00
Zalecany zakres omelryczna
wartosci do 1.0
Stezenie jondw wodoru {pH) (A) - 054a = 78 5595 PN-EN ISO 10523 2012
Przewodnosc eleklryczna wiasciwa uSlcm 057a - 574 2500 PN-EN 27888 1999
w 25°C (A)
Siopien Akceptowainy przez |PN-EN 1622 2006
TEN (smak} (A) rozci :czema 059a < 1 konsumentow 1 bez  |Meloda uproszczona parzysla. wybor
zee nieprawidiowych zmian |niewymuszony
slopieh Akceplowalny przez  [PN-EN 1622 2006
TON tzapach) [A) ier"laczema 061a < 1 konsumentow 1 bez  [Meloda uproszczona, parzysta, wybor
Te2g nieprawidiowych zmian |niewymuszony
Azotyny (A) mg NOy/dm* | 111b = 007 0,50'° PN-EN ISO 10304-1 2009+AC 2012
Amonowy jon (A) mg NH./dm?® | 181b < 007 0.50 PN-C-04576-4 1994 p 6a
Chioropiryfos (E) (A) ug/dm? 609a = 0091 0025 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10 04 2012 r
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Nr sprawozdania’ LHS 9051.1. L 2019 Kielce, dnia: 2019 -01- 11

Jtk - jednostki tworzagce kolonie

-w przypadku podania jedne) wartoSci dolna wartosé zakresu wynosi zero

- warto$¢ paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie jako$cl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz U z2017r . poz 2284)

- Dopuszcza sig pojedyncze baktenie < 10 Jtk (NPL). W przypadku wykryCia baktern grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie paramelru
E coli | enlerokoki w zwidzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia

- Zaleca sie. aby ogolna liczba mikroorganizmaw nie przekraczata - 100 JIk/1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociagowe),
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
- Pozgdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Plidm”®
- Warunek. [azotany]/50+[azotyny]/3 = 1 gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow (NOj) 1 azotynow (N 0.) w mgidm®
Slezenie azolynow w wodzie uzdalnicne) wprowadzone) do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybuc)i nie moze przekraczac wartosci 0,10 mgfdm3
- mepewnos$s rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosc 95% 1 wspoiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek
(E) - Badanie w ramach zakresu elastycznego

Wynik podany po znaku "<" dla pararmelrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponize) granicy oznaczenia ilosciowego melody. dla smaku i zapachu
wynik akceptowalny

Autoryzowal. Zatwierdzil
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Oswradcza sie, ze
1 Wyniki badania odnoszg sig wytgacznie do doslarczone| probki
2 Bez pisemnej zgody Laboratonum, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczey, jak tylko w catosci
3 Laboralonum nie ponos! odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Klienta Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu migjsca pobierania, ilp sg informacjami pozyskanymi od Klienta
4 Khenlow przysluguje prawo reklamacy w lerminie 14 dni od daly olrzymama sprawozdania z badan
5 Ninigjsze sprawozdanie zoslato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboralonum
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