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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach PRSTWO, !
PEA DZIAL LABORATORYINY ﬁ !
i vt ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA D »(f’ "
Ty ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce 02 o
% www,wsse-kielce.pl Zg AL
ot E-mail; lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436
BADANIA
. fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdanie zawiera wymike badv oznaczone symbolen A", olyete zakvesem akredstalh PCA nr AB 532

oraz wyniki bada meakredytowanych, Wyniki spoza zakresi akredylacl viv posiadayg omaczenia A",

Nr sprawozdania: LHs.9051.2. 4¥0 2019 Kielce, dnia: 2018 -02-2 2
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 281/0BS/SP/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1

NAZWA | ADRES KLIENTA: Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 130 .2019 z dnia: 19.02.2019
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodocigg Piekoszaw I, Piekoszow, ul. Jarzebinowa 113, Dom mieszkalny, garaz
(woda uzdatniona)

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Sp. z 0.0. Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE w Kielcach)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI; 19.02.2019 godz.11.40

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 19.02.2019 godz.12.00

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 19.02.2019/ 20.02.2019
Warto$¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik - Identyfikacja metody

Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 o PN -EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Liczba Escherichia coli (A) Jtk/100mI 015a = 0 0 PN -EN iSO 9308-1:2014-12+A1.2017-04
Akceptowalny przez | o En 1822: 2008

TEN (smak) (A) mz:itggéizma 059a < k‘:}?esurr:m‘ﬁ}w : ::‘Z Meloda uproszczona, parzysta, wybor

pzmian‘wy niewymuszony
o Akceptowainy przez [y b\ 1695 2006
TON (zapach) (A) rozsit:f?;ir;nia 061a < 1 ki?::g:ﬁ;mfﬁ . Metoda uproszczona, parzysta, wybor

niewymuszony

zmian.

jtk - jednostki tworzgce kolonie

T w przypadku podania jedne) wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

- warto$é parametryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone) do spozycia przez ludz
(Dz.U. z 2017r,, poz. 2294)

- Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jik (NPL) W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jik (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 usl. 4 rozporzgdzenia.

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilo$ciowego melody, dla smaku 1 zapachu

wynik akceptowalny
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Oswiadcza sig, ze:

1. Wyniki badania odnosz3a sie wylacznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobrane] przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu migjsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta,
4. Klientowi przysluguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan
5 Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium
Strona1z1 Zatacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2018r.



