Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

tel.

W Kieleach

25-819 Kielce, ul. Skibiskiego 4 Kielce, 2021-10-06

41 345 46 22, fax 41 346 48 23
SE.1a.9020.1.342.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 10 § 2, art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735
z pozniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1,
§ 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8, zat. Nr 1 cze$¢ A tab. 1, zat. Nr 1 cze$¢ B Ip. 5 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
zdnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r.
poz. 2294),
po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan laboratoryjnych prébek wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej w dniach: 28.09.2021r., 05.10.2021r., z urzgdzen wodociggowych wodociggu Piekoszow |

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
Stwierdza

e Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z urzadzen wodociggowych wodociggu Piekoszow |,
e Wygasniecie decyzji z dnia 24.09.2021r., Nr SE.1a.9020.1.342.2021.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy probek wody pobranej zurzadzen wodociggowych wodociggu
Piekoszow |, w ramach kontroli wewnetrznej w dniach:
28.09.2021r. (data wptywu do PSSE Kielce: 04.10.2021r.):
- 33+4,3 mg/l azotanéw (sprawozdanie z badan Nr WS - 473/10/2021, kod probki 473/159-01/2021 ze
Szkoty Podstawowej w Piekoszowie ul. Czestochowska 110, kuchnia)
05.10.2021r. (data wptywu do PSSE Kielce: 06.10.2021r.):
- 40,3+4,8 mg/l azotanéw sprawozdanie z badan Nr WS — 496/10/2021, kod probki 496/168-01/2021 ze
Szkoty Podstawowej w Piekoszowie ul. Czestochowska 110, kuchnia/ Stacji Uzdatniania Wody

wykazaty, iz w badanym zakresie woda z tych urzadzen spetnia wymagania chemiczne zawarte
w zat. Nr 1 czesé B Ip. 5 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz.2294), zgodnie z ktérym najwyzsza
dopuszczalna zawarto$¢ azotandéw winna wynosi¢ nie wiecej niz 50 mg/dm?3. Powyzsze $wiadczy o tym, iz
podjeto odpowiednie dziatania naprawcze. Zarzadca wodociggu pismem Znak: ZUK/DEIR/AN/842/21 z dnia
06.10.2021r. poinformowat, iz od dnia 24.09.2021r. filtr jonowymienny na ujeciu poddawany jest regeneracji
w celu uzyskania odpowiedniej redukcji azotanéw, co potwierdzajg ww. sprawozdania z badan.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie
przepisbw prawa cytowanych w osnowie decyzji stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
w zakresie parametréw chemicznych z urzadzen wodociggowych wodociggu Piekoszow .

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) wéjt, burmistrz i prezydent
jest obowigzany do informowania mieszkancow o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Jednoczeénie ze wzgledu na stuszny interes spoteczny nalezato stwierdzi¢ zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1
ustawy zdnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z 2021r.
poz. 735 z pozniejszymi zmianami) wygasniecie decyzji z dnia 24.09.2021r., Nr SE.1a.9020.1.342.2021, gdyz
w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociggu odpowiada wymaganiom zawartym w zat. Nr 1 cze$¢
B Ip. 5 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia.

Ze wzgledu na grozgcg niepowetowang szkode materialng na podstawie art. 10 § 2 odstepuje sie rowniez
od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyzej wymienionej ustawy.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Swigtokrzyskiego Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagielloriska 68, 25-734 Kielce

za posrednictwem Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibiriskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwotanie winno by¢ wniesione w dwoch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji (art. 127 § 112, art.129 § 112 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.
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1. Wéjt Gminy Piekoszéw ul. Czestocho , 26 — 065 Piekoszow.
2. Zakfad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. ul. Czarnowska 54A, 26 — 065 Piekoszow.
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Paristwowy Powiatowy InsLJektor Sanitarny
w Kieleac
25-819 Kielce, ul. Skibiriskiego 4
tel. 41 346 46 22, fax 41 346 46 23 Kielce, 2021-10-06

Komunikat
skierowany do mieszkancow miejscowosci:

Piekoszow ul. Czarnowska (numery: 1, 2a, 2b, 3, 5,7, 7a, 9, 9a, 11, 13, 13a, 15, 17, 19, 193, 21, 23,
25,27, 29, 31, 33, 35, 37) oraz ulice: Czestochowska, Kolejowa, Ogrodowa (nr 1 — 20),
Lipowa, Pogodna, Checinska, Wspdlna, Wiosenna, Widokowa, Stoneczna, Akacjowa,
Czarne Stoki, Sosnowa, Brzozowa, Chabrowa, Jasminowa, Kolejowa, Le$na, Wolnosci,
Wrzosowa, Lawendowa, Strazacka

Wincentow — wies$, Wincentow: ul. Wolnosci, Wichrowa, Wincentéw — Zreby

Micigozd: ul. Potudniowa, Spacerowa, Spokojna.

konsumentéw wody z urzadzen wodociggowych wodociagu:
Piekoszow |

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, ze na podstawie analiz
probek wody pobranej w dniach: 28.09.2021r., 05.10.2021r., z urzadzen wodociggowych wodocigagu

Piekoszow | (po przeprowadzeniu dziatan naprawczych) stwierdzono, ze spetnia ona wymagania

chemiczne zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i nadaje sie do spozycia przez ludzi.
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