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AB 552 Miniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badari ornacrone symbolem A", objete zakresem akredyviacii PCA nr AB 552
oraz wyniki bodar nieakredytowanych, Wimiki spaza zakresy akredytagji nie posiadajg omnaczenla A",
Nr sprawozdania: sebgosta1. T 2015 Kielce, dnia: 28 10 2015
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1300/0BS/N/M15

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:
DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

DATA 1 GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA | DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Powiatowa Slacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibiriskiego 4

Protokd! Nr SEla 4261/ 528 /15 z dnia: 20.10.2015 do SEIb.9011.2.109.2014,
SEIb.9011.2.31.2015

woda do spozycia

bez zastrzezen
wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0. Zaklad w Miedziance, 2604PPPPW 1605, Wesola

(Wierna Rzeka 21), Dom Samotnej Matki- kuchnia

Przedstawiciel PSSE Kielce (G. Bebel, M. Kobus)

PN-1SO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0-03.

20.10.2015 godz. 11.45
20.10.2015 godz. 13.15
20.10.2015/ 27.10.2015

Dopuszezalne
Badane wskazniki | parametry Jednostka | Kod |Znak Wynlk zakresy Identyfikacja metody
warlogcil'?
Liczba bakterii grupy coli (A) jikf100mI 014a = 0 0 PN -EN IS0 9308-1:2014-12
Liczba enterckokdw kalowych (A) jtkM100ml 013a = 0 0 PN-EN IS0 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml1 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
QOg6blina liczba mikroorganizméw w temp. . _ “@ y ;
2242°C po 72h inkubacjl (A) jtkS1ml 025a 5 E PN-EN IS0 6222:2004 Metoda posiewu wgtebnego
Barwa (A) mg P¥dm*® | 051b < 2 -@ PN-EN SO 7887:2012 p.6 meloda C
Metnode (A) NTU 052a = 0,29 1@ PN-EN ISO 7027:2003 p.6.3
pH(odezyn) (A) - 054a = 78 8,5-85 |PN-EN ISO 10523:2012
Fresndnoicaliinena wiasclus uSlem | 0872 | = s72 2500 [PN-EN 278881990
w 25°C (A)
stopient ® PN-EN 1622: 2006 Meloda uproszczona, parzysts,
TEN (el [ rozciefczenia| 2522 = 1 i wyb6r niewymuszony
stopiefi @ PN-EN 1622: 2006 Meloda uproszczona, parzysia,

TOHZapRct) 1) rozcienezenia 081a < 1 - wybor niewymuszony
Antymon {A) pg.fdm:* 103a < 1,2 5 PB/OBI/05 wydanie 1z 18.02.2008 r.
Arsen (A) pgrdm? 104a < 12 10 PN-EN ISO 11869;1999
Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 11 50 PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012
Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Bor (A) mg /dm® 114b < 0,05 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1z 31.10.2008 1.
Bromiany (A) pg/dm® 115a < 50 10 PN-EN ISO 15061:2003
Chlorki (A) mg /dm® | 121b = 34 250 PN-EN ISQ 10304-1:2009/AC:2012
Chrom og. (A) pgfdm® 123a < 5 50 PN -EN ISOQ 15586: 2005
Cyjanki (A) pgfdm® 126a < 5 50 PN-B0/C-04603/01
Fluorki (A) mg /dm® 133b = 0,08 1,58 PN-EN 1SO 10304-1:2008/AC:2012
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Zatacznik 1a do PC-02 obowigzuje od dnia 01 01 2015¢.
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Ninigfsze sprewozdanie zawiera wymiki badart pznaczorie symbolem A", objgte :akresem akredviachi PCA nr AB 552

AB 552 oraz wynrki badar rieakredytowanyeh, Wynidi spoza sukresu akredytacyi mle posiadajq omaczenia , A"

Nr sprawozdania; SEIb.9051.1.1. }gd 2015 Kielce, dnia: 2 B 10 2515
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1300/0OBS/N/15
Glin (A) pgfdm® | 136a < 20 200 PN-EN IS0 12020:2002
Kadm (A) ug/dm® 139a < 05 5 PN -EN ISO 15586: 2005
Manigan (A) yg/dm® 142a < 5 50 PN-92/C -04570/01
!medz 1A) mg/dm® | 143b < 0,05 2,0 PN-ISO 8288:2002 metoda A
Nikiel (A) pg/dm® 145a < 30 20 PN -EN ISO 15586: 2005
Otéw (A) pg/dm? 146a < 2 10 PN -EN SO 15586: 2005
Riet (A) pgdm? 149a < 05 1 PN-EN 1483:2007
Selen (A) pgldm® 150a < 10 10 PB/OBI/05 wydanie 1z 18.02.2008 r,
Siarczany (A) mg /dm® | 151b = 43 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
56d (A) mgfdm® | 154b = 147 200 PN-ISO §964-1:1994 + Ap1:2008
Zelazo ogdine (A) pgfdm® | 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001
Amonp\wjon (A) mg NH, /dm® | 181b < 007 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
1,2 dichloroetan (A) pg/dm® 207a < 10 3,0 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg,rdm3 229a < 01 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1 z 06.10.2008 1.
Benzo{a)piren (A) yg/dm? 230a < 0,0025 0,010  |PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005r,
Benzo(b)fluoranten (A) pg/dm® 231a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 1,
Benzo(ghi)perylen {A) pordm?® 232a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
Benzo(k)fiuoranten (A) pg/dm® 233a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 08.2005 r.
Bromodichlorometan (A) mg/idm® | 238b < 0,0010 0,016  |PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
3-HCH (E) (A) pg/dm?® 250a < 0,008 0,10 PB/OB$/20 wydarie 3 z 10.04.2012 1.
Dibromachlorometan (A) mg/idm® | 255b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) pgldm® 280a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
v-HCH (E) (A) pg/dm?® 292a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 1,
5 pestycydow ® (E) (A) pg/dm® 308a < 0,008 - PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 .
Tetrachloroeten (A) pgfdm® 319a < 1,0 S PN-EN ISO 10301;2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm® | 324b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozozial 2
Chloroform (A} mgidm® | 328b < 0,0010 0,030  [PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziaf 2
T THM ™ (A) pgfdm® 332a < 1,0 100 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdzial 2
Utlenialno&¢ (A) mg /dm® | 333b < 05 5,0 PN-EN ISO B467;2004
T WWA ™ () pgldm® 334a < 0,0025 0,1 PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 r.
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Zadaczruh 1a do PO-02 chowiazuyie od dma 01 01,2015r




Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

P[:A DZIAL LABORATORYINY
Pz Conom ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagielloriska 68, 25-734 Kielce

% www.wsse-kielce.pl :
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436, 413655428
RN fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdmnic rawiera wyniki baddii oznaczone symbolem A", objpie zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wimiki badan nieakredyiowanych. Wyniki spoza zakresu akrédylacyi nie posiadajq ormaczenia 4™
Nr sprawozdania: SEIb.9051.1.1 19'{ 2015 Kielce, dnia: 2§ 10 015
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 1300/0BS/N/15
¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) gldm® 338a < 10 10 PN-EN SO 10301:2002 Rozdzial 2
a-HCH (E) (A) pgldm? 341a < 0,006 0,10  [PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 .
B-HCH (E) (A) pg/dm® 342a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10,04.2012r.
Trichloroeten (A) pgfdm?® 350a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
HCB (E) (A) pgfdm® 371a < 0,006 0,10  |PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012r.
A-cyhalotrin (E) (A) pgldm’ 372a < 0,008 0,10 PB/0OBS/20 wydanie 3z 10.04,2012r.
Malation (E) (A) pgfdm’ 384a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Heptachior (E) (A) pgfdm® 393a < 0,008 0,030 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04,2012 1.
Chloropiryfos (E) (A) pgldm? 60%a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Procymidon (E) (A) pg/dm® 677a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10,04,2012 .
Bifentryna (E) (A) pgrdm® 678a < 0,008 010 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04,2012 1.

jtk - jednostki tworzace kolonie

) _w przypadku podania jednej wartosci doina warlodé zakresu wynosi zero

@ . dopuszczalne zakresy warto$c] wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2007r. w sprawie jakoéci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz.417) z pdéniejszymi zmianami rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr72, poz 486)

B _ akceptowalna(y) przez konsumentéw | bez nieprawidiowych zmian

“} _ bez nieprawidtowych zmian

i} _ TTHM oznacza sume zwigzkéw: chloroform, bromoform, dichlorobromometan, dibromachiorometan

™ 5 wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych oznacza sume zwigzkéw: benzo(b)fuoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi}perylen,
indeno{1,2,3-c,d)piren

) _ ¥ pestycydéw oznacza sume pestycyddw oznaczonych llosciowo

(E)- badanie w ramach zakresu elastycznego

Wynik podany po znaku “<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik poniZej granicy oznaczenia iloéciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceplowalny

Autoryzowal: Zatwierdzit:
Kierownik ‘ddzia{u Kierownlk Dzialy
Badan Higieny Srodowiska ?Zagqr)zye
Elzbieta Mr- 7K i aéﬂé Yok
78 10 20%

Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wylacznie do doslarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by powielane inaczej, jak tylko w caloscei.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedziainoéci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przysiuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badari
5. Niniejsze sprawozdanie zostafo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 ofrzymuje Klienla 1 pozostaje w Laboralorium.
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