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Nr sprawozdania: LHS.9051.2 4950 2018 Kielce, dnia: 2018 -09- 7 4
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1600/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.830 .2018 z dnia: 20.09.2018

RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Nordkalk Sp. z 0.0., Wesota 2, PHU Pol-Parts, azienka

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (E.Porzuczek zaswiadczenie nr LHS/25/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 20.09.2018 godz. 8.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 20.09.2018 godz. 10.40
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 20.09.2018/23.09.2018
Wartosé parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod [ Znak Wynik e Identyfikacja metody
|iczba bakleru grupy coli (A) Jtk/100mI 011a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jik/100mi 013a = 0 0 PN-EN I1SQ 7889-2 2004
Liczba Eschenichia coli {A) Jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISC 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogolna llczbaommroorgamzmc»w Wi 028a = 4 ey 8oz n\eprawE?fowych PN-EN IS0 6222 2004
w lemp. 22=2°C (A) zmian Meloda posiewu wglebnego

JIk - Jednostki tworzace kolonie
" _w przypadku podania jedne] wartoscl dolna warlosc zakresu Wynosi zerg

- warto$¢ parametryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
A Dopuszcza sig pojedyncze baktene < 10 jlk (NPL) W przypadku wykrycia bakterii grupy col < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru

E coli i enlerckokl w 2wiazku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia

“# . Zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jk/1 ml w wodzie wprowadzane; do sieci wodociagowe|,

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenla

- niepewno$é rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnoscl $5% 1 wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia elapu pobierania probek

Autoryzowal. Kiej
Badan

whik Oddziatu Zatwierdzil:
iy Srodowiska

yod1124

s

Oswiadcza sie. ze

1 Wynikl badania odnoszg sie wytacznie do dostarczone] probk

2 Bez pisemnej zgody Laboralonum, sprawozdanie me moze by¢ powielane inacze). jak lylko w catosc

3 Laboratorium nie ponos! odpowiedzialno$ci za pobieranie w przypadku probki pobrang) przez Klienta Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, Ilp. sg informacjami pozyskanymi od Khienla

4 Klientow! przystuguje prawo reklamac)i w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan

5 Ninigjsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 olrzymuje Klient. a 1 pozoslaje w Laboratorium
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N sprawozdania: LHsS.9051.2. f654 2018 Kielce, dnia. 2018 -09- 74
SPRAWOZDANIE Z BADAN

K OD PROBKI: 1601/0BS/SP/18
N UMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 2
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow
D OKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 830 .2018 z dnia: 20.09.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
(O CENA STANU PROBKI: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Nordkalk Sp. z 0.0., Zajaczkow, Szkola Podstawowa, parter, tazienka.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszéw (E.Porzuczek zaswiadczenie nr LHS/25/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 20.09.2018 godz. 8.45
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 20.09.2018 godz. 10.40
DATAROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA. 20.09.2018/ 23.09.2018
Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik ol Identyfikacja metody
Liczba baklern grupy coli (A} Jtks500mi 011a = 0 0" PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN I1SO 78599-2 2004
Liczba Eschernchia coli (A) Jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN IS0 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow B < Bez meprawidiowych  |PN-EN ISQ 6222 2004
wtemp 22:2°C (A) Ll 023a = & el zmian'® Metloda posiewu wgiebnego

Jic - jednostkl tworzace kolone
" . wprzrypadku podania jedne) wartoscl dolina warlosc zakresu WYNOoSI Zero

7 warlos¢ paramelryczna wg rozp Minisltra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie Jakoscl wody przeznaczone; do spozycia przez ludzi

' - Dopuszcza sig pojedyncze baklene < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakteri grupy coli < 10 jtk (NPL) 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E coli i enterokoki w zwiazku 2 § 21 ust 4 rozporzadzenia

- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane; do siec wodociggowe,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

T - Niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnodci 95% 1 wspdtczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia etapu pobierania probek

Zalwierdzit

L ( /0/

Autoryzowat:

Oswiadcza sig. Ze

1 Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do dostarczone) probki

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczey, jak tylko w catosc

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Khenta Informace dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, ilp sg informacjami pozyskanymi od Klienla

4 Khentow przysluguje prawo reklamac) w lerminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan

5. Ninigjsze sprawozdanie zoslato sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 olrzymuje Klient. a 1 pozoslaje w Laboralorium

Strona 1 21 Zatacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01 01 2018r
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Nr sprawozdania: LHS.9051,2./{55'z 2018 Kielce, dnia: 7018 -09- 74

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1602/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE. 3

NAZWA | ADRES KLIENTA.  Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. 7z 0.0., ul Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052 830 .2018 z dria: 20.09.2018

RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBK!: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Nordkalk Sp. z 0.0., Blawatkéw, ul. Stoneczna 22. Uslugi Agroturystyczne, Regina
Walas, parter, tazienka.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (E.Porzuczek zaswiadczenie nr LHS/25/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN IS0 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 20.09.2018 godz. 9.20
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 20.09.2018 godz. 10.40
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 20.05.2018/ 23.09.2018
Wartosé parametryczna

Badane parametry Jednostka Kod [ Znak Wynik . Identyfikacja metody
Liczba baktern grupy coli (A) Jtk/100ml 011a = 7 [3-15]* o PN -EN 1SO 9308-1.2014-12+A1 2017-04
Liczba enlerokokdw [A) Jtkf100mI 013a = 0 0 PN-EN IS0 7899-2 2004
Liczba Escherichia col (A) Jtk/100mI 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-12014-12+A1 2017-04
Ogélna liczba mikroorganizmow B s Bez nieprawidtowych  |PN-EN 1SQ 6222 2004
wtemp 22:2°C (A) Jsami f28a =0 2R zmian'™ Metoda posiewu wglebnego

jtk - jednostki worzace kolonie
" - w oprzypadku podania jednej warloscl dolna wartose zakresu wynosi zero
“' - warlo$¢ parametryczna wg rozp Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie jakosct wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
=L Dopuszeza sig pojedyncze baklerie < 10 jlk (NPL) W przypadku wykrycia baklerii grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 mI nalezy wykonac¢ badanie paramelru
E coli i enlerokoki w zwigzku z § 21 usl 4 rozporzgdzenia
- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczala - 100 jlk/1 ml w wodzie wprowadzane) do siec wodociggowe],
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenla

4

" - niepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufno$c) 95% | wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Autoryzowal’ [¢iemywnile Oc Zatwierdzit:

Badan Hf‘-fg gqy Sr

\

"w.\\ ;

Oswiadcza sie. Ze

1 \Wynik) badania odnosza sie wylgcznie do doslarczone) probki

2 Bez pisemne] zgody Laboralorium, sprawczdanie rie moze byc powielane inacze. jak tylko w catosci

3 Laboralorium nie ponosi odpowiedzialnoscl za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Klenta Informagje dotyczace sposobu pobieranma
opisu migjsca pobierania Itp sg informacjami pozyskanymi od Klenta

4 Klientow przystuguje prawa reklamacy w terminie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania # badan

5 Ninigisze sprawozdanie zostato sporzgdzone w 2 egzemplarzach. 7 czego 1 olrizymuje Klient a 1 pozostae w Laboratonum

Strona 12 1 Zalgcznik 1a do PO-02 obowiazuje od drmia 01 01 2018r
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /555 2018 Kielce, dnia: 2018 -00- 24

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1603/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 4

NAZWA | ADRES KLIENTA;  Zaktad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 830 .2018 z dnia: 20.09.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBK!: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Nordkalk Sp. z 0.0., Galezice, Przepompownia wody.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszéw (E.Porzuczek zaswiadczenie nr 1LHS/25/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 18458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 20.09.2018 godz. 9.50
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 20.09.2018 godz. 10.40
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 20.09.2018/23.09.2018
Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik . Identyfikacja metody
l.iczba baklern grupy coli (A) JIk/100ml| 011a = 9 [518]" 0! PN -EN ISO 9308-1.2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtk/100mi 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Escherichia coli (A) Jlk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Ogoblna liczba mikroorganizmow - . Bez nieprawidiowych  [PN-EN ISO 6222 2004
wtemp 22:2°C (A) Jiftmi 025a =~ & e zmian'™! Metoda posiewu wgiebnego

JIk - jednostki tworzace kolonie
"' - w przypadku podania jedne) warlosct dolna wartosé zakresu Wynos| Zero
- wanose parametryczna wg razp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017¢ w sprawie jakosct wody przeznaczone| do spozycia przez ludz
- Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakteri grupy coli < 10 |tk (NPL) 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig. aby ogolna iczba mikroorgamzmow me przekraczala - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane) do siec wodociggowe|
-200 jtk/1 mlw kranie konsumenta
- miepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% | wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

darownik Oddzialu Zatwierdzil

2018 -09- 2 4 Lt

Oswiadcza sie, Ze

1 Wyniki badania odnoszg sig wytgcznie do doslarczone) probki

2 Bez pisemnej zgody Laboralonum, sprawozdanie nie moze byé powielane inacze), jak tylko w catosc

3. Laboralorium nie ponos! odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobrane| przez Klienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp sa informacjami pozyskanym od Klienta

4 Klienlow przystuguje prawo reklamac)i w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawoczdania z badan

5 Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 olrzymuje Klienl, a 1 pozoslaje w Laboralorium

Strona 121 Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dria 01 01 2018r



