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Panstwowy Powlalowy Inspekior Sanitarny
3 w Klelcach
5-819 Klelce, ul. Skibiriskieqo 4 '
tel. 41 345 46 22, fax 41 345 45 23 e

Nr SE la — 4261 /468 /17

DECYZJA

Na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust 2, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarne| (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 10 § 2, art. 104, art. 108, art, 130 § 3 pkt
1iart 162§ 1 pkt1 ustawy z dnia 14.06 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz U z 2017r. poz. 1257), art 7 ust 1 pkt 3, art. 26 ust 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia
08 03.1990r. o samorzadzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z pdzniejszymi zmianami),
art. 3ust 1, art 5 ust 1a, art 12 ust 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
| zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 328), § 3 ust. 2, § 17 ust. 1 pkt 4,
ust. 4, ust 5 zal Nr 3A rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
PO zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan laboratoryjnych probek wody pobranej w ramach nadzoru
sanitarnego. z sieci wodociagu Nordkalk Sp. z 0. 0. Zakladu w Miedziance, w czesci sieci zarzadzanej przez
Zakiad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. 0. ul. Czarnowska 54A. w dniu 27.11.2017r. (protokot
Nr SE la - 4261/464/17, analiza Nr LHS 8051 1.972.2017 Kod probki 924/OBS/N/17 z przepompowni
w Gatezicach). w ktorej stwierdzono bakterie grupy coli (A) w ilosci 15 jtk/100ml. oraz w dniu 29.11.2017r.
(protokot Nr SE la - 4261/468/17, analiza Nr LHS 9051.1.975.2017 Kod probki 930/OBS/N/17
z przepompowni w Galezicach), w ktorej stwierdzono bakterie grupy coli (A) w ilosci 14 jtk/100ml.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
Stwierdza

e Brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Nordkalk Sp z o.0. Zakiadu
w Miedziance, dla miejscowosci Gatgzice, nastepujgcych nieruchomosci nr: 23, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 34. 35, 35a, 36. 37, 37a, 38, 39. 41, 42, 43, 45, 46, 463, 47, 473, 48a. 49a, 52a, 65, 66, 66b, 67,
68, 81, 81a oraz dziatki nr: 588, 58, 755, 71.

s \Wygasniecie decyzji o przydatnosci wody do spozycia z dnia 24.11.2017r., Nr SE 12-4261/447/17
w zakresie dotyczacym ww. posesji na terenie miejscowosci Galezice.

Ponadto zarzadza

1. Zakaz spozycia wody przez ludzi z wodociggu Nordkalk Sp. z oo Zakladu w Miedziance,
dla miejscowosci Galezice, nastepujacych nieruchomosci nr: 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 352,
36. 37, 37a. 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 46a, 47, 47a. 48a, 49a, 52a. 65, 66, 66b, 67, 68, 81, 81a oraz
dziatki nr 588, 58. 755, 71 — termin realizacji, do czasu uzyskania wynikow badania stwierdzajacych
je] przydatnosc do spozycia.

2. Zapewni¢ uzytkownikom wyzej wymienionego wodociagu wode odpowiadajaca wymaganiom
sanitarnym zawartym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

3 Podja¢ dziatania naprawcze poprzez prowadzenie skutecznej dezynfekcji

4 Przediozy¢ wyniki badan probek wody potwierdzajacych wykonanie zarzadzenia w pkt 3

Na podstawie art 108 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U z2017r poz. 1257)
niniejsze| decyzii w pkt 1. 2, 3 nadaje sie rygor natychmiastowe| wykonalnosci
pkt 4 — po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody

Uzasadnienie

Prowadzgc wzmozony nadzor sanitarny i laboratoryjny nad jakoscia wody z wodociagu
Nordkalk Sp z oo Zakladu w Miedziance. stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne
w czesci miejscowosci Gatezice
Wyniki analiz probek wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z przepompowni Gatezice, wykazaly
odchylenia od wymagan mikrobiologicznych. stawianych wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
w zakresie liczby bakterii grupy coli, ktdra wyniosta: w dniu 27.11.2017r. — 15 jtk/100ml (protokot Nr SE la -
4261/464/17, analiza Nr LHS 905119722017 Kod probki 924/OBS/N/17), w dniu  29.11 2017r
- 14 jtk/100ml (protokdt Nr SE la - 4261/468/17. analiza Nr LHS 9051.1 9752017 Kod probki
930/0BS/N/17)



Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zat Nr 3A do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 11 2015¢
w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz 1889) nawyzsza
dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w wodzie winna wynosic nie wiecej niz O jtk/100m|
Podstawa do objecia zakazem spozycia wody z ww. wodociagu czesci mieszkancow miejscowosci Gatezice
staly sie wyjasnienia zawarte w pismie Zakiadu Ustug Komunalnych w Piekoszowie z dnia 30.11.2017r..
znak: ZUK/937/17, wnoszace nastepujace informacje techniczne dotyczace przepompowni.
Przepompownia wody w Gatezicach ziozona jest ze zbiornika oraz pompowni Usytuowana jest na sieci
zasilanej z ujecia Nordkalk i obstuguje tylko czes¢ mieszkancow miejscowosci Gatezice. Nieruchomosci
przylaczone do sieci przed pompownig zaopatrywane sg przez Zaklad Nordkalk Sp. z 0.0 w Miedziance i nie
sg odbiorcami usiug Zakfadu Ustug Komunalnych w Piekoszowie. Przed przepompownia tj przed
zbiornikiem znajduje sie zasuwa odcinajaca. Naplyw wody do zbiornika odbywa sie od gory poprzez
ptywakowy zawor odcinajgcy zamontowany pod przykryciem zbiornika Rura doprowadzajaca wode do
zbiornika nie ma kontaktu z woda zgromadzona w zbiorniku. Woda ze zbiornika przy pomocy pomp
dostarczana jest mieszkancom miejscowosci Galezice (okolo 100 osob). Kazda z pomp wyposazona jest
w dwie zasuwy: przed i za urzgdzeniem. Dodatkowo na przepompowni zamontowany jest wodomierz, przed
ktorym znajduje si¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Bakterie grupy coli sg zréznicowane pod wzgledem zjadliwosci, moga wytwarza¢ endotoksyny.
w tym toksyny odporne na temperature (odporne na gotowanie). Mogg wywotywac rozne postacie kliniczne
zakazen, poczgwszy od zakazen przewodu pokarmowego i zatru¢ pokarmowych, przez zakazenia drog
moczowych, oddechowych (iinne), az do zapalen opon mobzgowo-rdzeniowych oraz posocznic, ktore sa
bezposrednia przyczyng zejs¢ $miertelnych — Zrédio informacji: ,Mikrobiologia Lekarska” - Maria Zareba
I Jerzy Borowski Warszawa 1997, ,Mikroorganizmy chorobotwércze i potencjalnie chorobotworcze
w ekosystemach wodnych i sieciach wodociagowych™ — Anna Grabiriska — toniewska i Edward Sinski.
Warszawa 2010
Wobec braku okreslania przez laboratorium wyznacznikéw chorobotworczosci takich jak endotoksyny.
nalezy podjgc szybkie dziatanie profilaktyczne majace na celu zapobiegnigcie wystapienia zachorowan
(zwlaszcza, ze zawsze nalezy rozwaza¢ mozliwo$é wystapienia bakterii wytwarzajgcych endotoksyny).
W zwigzku z tym, ze powyZzsze zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w czesci sieci ww. wodociggu
stwarza realne i bezposrednie zagrozenie zdrowia ludzi, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kielcach na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261) zarzadzil zakaz spozycia wody przez ludzi z wodociggu Nordkalk
Sp. z 0.0. Zakfadu w Miedziance, dla miejscowosci Galezice, nastepujgcych nieruchomosci nr: 23, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 37a, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 46a, 47, 47a, 48a, 49a, 52a, 65, 66, 66b.
67, 68, 81, 81a oraz dziatki nr: 588, 58, 755, 71 - do czasu uzyskania pozytywnych wynikéw badarn.

Powyzsze rozstrzygniecie jest zgodne z orzecznictwem Naczelnego Sadu Administracyjnego. ktére mowi
iz decyzja wydana na podstawie art. 27 ust 2 ustawy z dnia 14.03.1985r. ma na celu ochrone zdrowia
izycia ludzkiego, oraz jest sankcja dla okreslonego podmiotu stwarzajgcego zagrozenie poprzez
nieodpowiednie warunki sanitarne dostarczania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. ktore moga
zagrazac zdrowiu i zyciu ludzkiemu (wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17.10.2008r., Il OSK
1229/07). Potwierdza to takze wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach z dnia
29.01.2009r., Il SA/Ke 743/08 ,do zastosowania sankcji okreslonych w tym przepisie wystarczy oprocz
naruszenia wymagan higienicznych lub zdrowotnych, istnienie realnego bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia, co nie oznacza, iz musza wystapi¢ konkretne skutki w postaci co najmniej rozstroju zdrowia.”
Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowigzuje zakaz wykorzystywania wody do picia.
przygotowywania potraw, mycia naczyn kuchennych, mycia owocéw i warzyw oraz mycia zebow. kapieli
noworodkow Mozliwe jest wykorzystanie tej wody do celow sanitarnych tj. WC. Do spozycia nalezy uzywac
wode dostarczong przez wiasciciela wodociagu lub korzystac z wody w opakowaniach jednostkowych
W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez wiasciciela wodociggu ze zbiornikow i cystern woda do
celow jak wyzej, moze by¢ uzywana po jej uprzednim przegotowaniu.

Na czas obowigzywania zakazu korzystania z urzadzenia nalezy zapewni¢ uzytkownikom wecdociggu
zastgpcze zrodio wody odpowiadajgcej wymogom sanitarnym zawartym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 1311.2015r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U z 2015r
poz. 1989).

Ponadto zgodnie z art 12 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 328) wojt, burmistrz. prezydent
miasta jest obowiazany do informowania mieszkancow o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

W zwiazku z zaistnialg sytuacja nalezy niezwiocznie podjac dziatania naprawcze celem skutecznego
wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, co reguluje § 17 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13.11.2015r. Nalezy mie¢ na uwadze, ze do skutecznego przywrocenia prawidiowe| jakosci
wody. Srodek dezynfekcyjny musi sie w wodzie rozejs¢. Wazne jest tez mechaniczne plukanie wodociggu
Z tych powoddw nie zaleca sie w sensie dostownym unieruchomienia wodociaqu. O podjetych dziataniach
nalezy powiadomic pisemnie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach
Wyniki badania wody potwierdzajace wykonanie zarzadzenia nalezy przedstawié Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Santarnemu w Kielcach




Na podstawie art. 3 ust 1 ustawy zdnia 07.06.2001r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode
1 zblorowym odprowadzaniu sciekow, zbiorowe zaopatrzenie w wode jest zadaniem wilasnym gminy. Takie
regulacje prawne zawarte sa takze w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorzadzie gminnym
(teksty jednolity Dz U z 2016r. poz. 446 z poznigjszymi zmianami) — .do zadan wiasnych gminy nalezg
w szczegolnoscl sprawy wodociggow i zapatrzenia w wode”. Dlatego tez, na podstawie art. 26 ust 1, art. 30,
art. 31 ww. ustawy, zobowigzanym do wykonania zarzadzen niniejsze;] decyzji (w tym przypadku) jest Wajt
Gminy Piekoszow jako organ wykonawczy gminy oraz Zakiad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.
ul Czarnowska 54A, jako zarzadzajgcy przedmiotowym wodociagiem na terenie gminy Piekoszéw

Ponadto. zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
| zbiorowym odprowadzaniu $ciekow. przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest obowigzane do
prowadzenia regularnej wewnetrznej kontroli jakosci wody Natomiast § 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 1311 2015r w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi mowi, ze ocena
przydatnosci wody przeprowadzana przez przedsigbiorstwa wodno - kanalizacyjne w ramach kontroli
wewnetrzne] obejmuje m.in. prowadzenie badan jakosci wody w zakresie monitoringu_przegladoweqo
| kontrelnego oraz kazdorazowo po wystapieniu okolicznoéci mogacych spowodowad zmiane jakosci wody
(szczegolnie jej pogorszenig), jak réwniez niezwloczne informowanie wiasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakosci wody.

Na podstawie art 108 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyineqo (tekst
jednolity Dz. U z 2017r. poz. 1257)_decyzji niniejszej nadaje sie rygor natychmiastowe| wykonalnosci,
poniewaz jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzkiego. Na podstawie art. 10 § 2 odstepuje
sie rowniez od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyzej wymienionej ustawy.

Zgodnie z art 130 § 3 pkt 1 wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Jednoczesnie, ze wzgledu na sluszny interes spoteczny, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
nalezalo stwierdzic wygasnigcie decyzji potwierdzajacej przydatnosé¢ wody do spozycia z dnia 24.11.2017r..
Nr SE 12-4261/447/17 w zakresie dotyczacym ww. posesji na terenie miejscowosci Gatezice, gdyz
w obecnym stanie nie odpowiada ona wymaganiom zawartym w zalgczniku Nr3A do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia, jak rowniez moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia oséb korzystajgcych z wody
przedmiotowego wodociggu (w czesci miejscowosci Galezice).

Pouczenie

Od niniejszej decyzy stuzy stronie odwolanie do Swietokrzyskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego

ul Jagiellonska 68 25-734 Kieice za posrednictwerm Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibinskiego 4
5-819 Kielce

édwofame winno by¢ wniesione w dwoch egzemplarzach w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji (art 127 § 112 ant 129 §112

Kpa

W? t:akcxe biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publiczne), kiéry wydal decyzje

Z dniem doregczenia organowi administrac) publiczne) oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateczna i prawemocna

Otrzymuja (za zwrotnym poswiadczeniem odbioru).

1 Zakiad Ustug Komunainych w Piekoszowie Sp z 0 0. ul. Czarnowska 54A. 26-085 Piekoszow
2 Wt Gminy Piekoszow ul ul Czestochowska 66A. 26-065 Piekoszow

3 aa

Do wiadomosci

1 Nordkalk Sp. z 0. 0. Zaklad w Miedziance. Miedzianka, 26-065 Piekoszow



