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X Niniejsze sprawordani fera wyniki badati oznaczone symbolem A° objefe zakresem akredytacii PCA nr AB 552
AB 552 oraz wyniki bada nieakredytowanych. Wyniki spoza cakresu okredytacyi nie posiadajq o. ia,.d .
Nr sprawozdania: SEIb.8051 2. ‘w{{ 2014 Kielce, dnia: 78 LUT 701

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 135/0BS/ SP/14
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaktad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czestochowska H54A,
26 -065 Piekoszdw

DOKUMENT: Zlecenie SEIb 9052.85.2014 z dnia: 14.01.2014
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBKI W CHWILI DOSTARCZENIA: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Nordkalk Sp. z 0.0 Zaklad w Miedziance, 2604PPPPW 1605 Ruda
Zajgczkowska, Dom Samotnej Matki

PROBKCEIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszdw (W. Snoch, Nr upowaznienia 4/2009 wydane przez
WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISQ 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007
DATA POBORU PROBKI / DATA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 18.02.2014 ‘
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 18.02.2014/ 20.02.2014 .~ '~
Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka | Kod | Znak Wyniki |[Niepewnosé* x|  zakresy Identyfikacja metody
: wartogcil?
Liczba bakterii grupy coli (A} jt/tooml | 011a = [¢] - 0 PB/OBS/02 wydanie 2 z 30 04 2008 r
Liczba enterokokow kalowych (A) jtk100mE M3a = o - 0 PN-EN IS0 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A} jtk/100mE | 015a = \] - 0 PB/CBS/02 wydanie 2 z 30 04 2008 r.
Barwa {A) mg Pydm® | 051b < 2 - -G PN-EN ISQ 78687:2012 p 6 metoda C
Metnosc (A) NTU 052a = 082 - 18 PN-EN ISO 7027:2003 p 6 3
pH {odezyn}) (A} - 054a = 7.6 - 6,589,5 |PB/OBS/34 wydanie 1201122010,
Przewodnosé w 25°C {A) uSicm 057a = 537 - 2500 PN-EN 27888:1999
TFN (smak) w 25°C (A) stopleri razokeiczena | 05%a < 1 - -G PB/OBS/21 wydanie 2z 04 02 2010 r
TON {zapach) w 25°C (A) shapiant razcistezenia | 0312 < 1 - .8 PB/OBS/21 wydanie 2z 040220101
Azotany (A) mg NOy/dm®] 110b = 11 - 50 PN-82/C-04576.08
Azotyny (A) mg NCy/dm*| 111b < 0014 - 050 PN-EN 26777:1999
Mangan {A} pgidm® | 142a < 5 - 50 PB/OBS/03 wydanie 1 z D8.11 2004 .
Zelazo ogbine (A) g /dm® 170a < 40 - 200 PN-ISO 6332:2001
Amonowy jon (A) my NH. /dm®| 181b < 0,07 - 0,50 PN-C-04576-4:1994 p 6a
Chloropiryfos {E) (A) ugidm?® 609a < 0,006 - 610 PB/ORS/20 wydanie 3 2 10 04 2012 1.

1) _w przypadku podania jednej wartosci dotna warto$é zakresu wynosi zero

@ _ dopuszczalne zakresy wartoci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 20077 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez lutzi
(Dz U z 20071 Nr &1, poz 417) z pdZniejszymi zmianami rozp Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r (Dz U z 2010r. Nr 72 poz 466)

) _ akceptowalnaly) przez konsumentow i bez nieprawidtowych zrmian

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego dia smaku i zapachu

‘Dl/q
onon

wynik akceptowalny
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Niniejsze spr Jani wyniki badatt oznaczone symbolem A . objete zakresem akredytacji PCA nr AB 332
AB 552 oraz wyniki badan mieakredvtawanych. Wyniki spoza zakresu akredytacyi nie posiadaja oz ia,Ad .
Nr sprawozdania: SElb 9051.2. /{"r‘{ 2014 Kielée, dnia: 4 § LUT 261
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 135/0BS/ SP/14

OCENA ZGODNQSCI ZE SPECYFIKACJA;

Na podstawie wykonanych badai w analizowanej prébce wody, w zakresie badanych parametréw, stwierdza sig zgodnosé z wymaganiami
rozp Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawle jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2007t Nr61,

poz 417) z p6zniejszymi zmianami rozp. Ministra Zdrowia z drfa 20 kwigtnia 2010r. (Dz U. z 2010r. Nr 72, poz 466)

UWAGA: Ocene zgednosci ze specyfikacia wykenano w oparciu o wytyczne [LAC-G8: 03/2009

Zatwierdzit:

Oswiadcza sie Ze
1. Wyniki badania odroszg sie wytacznie do dostarczonej prébki _
2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczef, jak tylko w catosci -
3. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 44 dni od daty otrzymania sprawozdania z badart .
4 Ninigjsze sprawozdanie zosiato sporzadzone w 2 egzemplarzach z czego 1 otrzymuje Klienta 1 pozostaje w Laboratorium
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