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Wojewaodzka Stacju Santtarno-Lpidemiologiczna w Kieleach

2 N ,
PLEA DZIAL LABORATORYINY
Pusis Cuainur ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul Jagicllonska 68, 25-734 Kiclee

wawwnsse-Kieleepl

o E-mail: Tab. bl wsse-kielee.pl !
 oaoaniA I tel 4136554306
\ J Ty 413451873

AB 552 Navrepze pramvezihinee s g wiske i oz 2o washedenm 4 by sokseseas akecdyaon g 1O e 1§52
eres ik hedont enechp ot e 10 kg sprazer Skpovi ke adv i g e posindapg oz e 1
Nr sprawozdania: LHS.9051 2. g%( .2018 Kielce, dnia: 200
: 18 -06- 7
SPRAWOZDANIE Z BADAN 06- 1 1
KOD PROBKI: 896/0BS/SP/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zakfad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp.zo.0., ul Czamnowska 54A.
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.468 2018 z dnia. 18 .06.2018
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBK!. bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI.  wodociag Nordkalk Sp.z 0.0 2604W00001, Wesola 2, PHU Pol-Parls
- tazienka
PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (E Porzuczek zagwiadczenie nr LHS/25/2018,

wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 18.06.2018 godz. 9.35
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 18.06.2018 godz. 11.10
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 18.06.2018/ 21.06.2018
Warto$¢ paramotryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik . Identyfikacja metody
Liczba bakten grupy coli (A) tk/100mI 011a = 0 il PN -EN 1SO 9308-1-2014.12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtk/100mi 013a = 0 0 PN-EN ISO 78992 2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Ogglna hiczba mikroorgamzmow N N . Bez nieprawidlowych [PN-EN ISO 6222 2004
w lemp. 22:2°C (A) ikrimi fesa = 13 A1) zmian'® Metoda posiewu wglebnego

JIk - jednostki tworzace kolonie
" w przypadku podania jedne) warlosci dolna warlosc zakresu WYNos! Zero
P warose paramelryczna wg rozp Minisira Zdrewia z dma 7 grudnia 20171 w sprawe jakoscl wody przeznaczong| 4o spozycia preez lugzi
. Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakten grupy coli < 10 gtk {NPL)7 100 mi nalezy wykonaé badanie paramelrut
E coli 1 enlerokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzgdzema
. Zaleca si¢, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata - 100 k1 ml w wodzie wprowadzane) do siecr wodoCIgowe)
-200 jIk/T mi w kramie konsumenta
' - MIEPewnose (0ZSZerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnoscr 95% L wepotczynmika rozszerzenia k= 2 nie uwzgledma etapu pobierarmia probek

Autoryzowal. Zalwierdzi

Ll /(/

kierswnik Qodziaty

Badan(Higigwy Srodowiska

lusarczyk

18 -06- 2 1

Oswiadcza sig. ze

1 Wyniki badania odnoszq sie wylacznie do dostarczone) probkt

2 Bez pisemne) zgody Laboratonum, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze;. jak tylko w caiosc

3 Laboralorium nie ponos: odpowedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobrane; przez Klienta Informacje dotyczace sposobu poberama,
opisu migjsca potrerama, ip sg informaciami pozyskanymi od Klienla

4 Khentow: przystuguje prawo reklamac) w termime 14 dnr od daty olrzymania sprawozdania 7 badan

5 Nimejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrizymuje Klient, a 1 pozoslaje w 1 aboralonum

Strona 1z 1 Zatacsmk 1a do PO 02 cbowiazue od dma 0101 2018r
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Nr sprawozdania LHS.9051.2 ?fg‘ 2018 Kielce, dnia:
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 897/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 2

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.8052 468 2018 z dnia' 18 06.2018

RODZAJ PROBKI: woda do spozycia

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PRGBKI:  wodociag Nordkalk Sp z o.0. 2604W00001, Zajaczkow, 2604PPPPW, Szkola Podstawowa
- tazienka

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (E Porzuczek zaswiadczenie nr LHS/25/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 194582007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 18.06.2018 godz. 9.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN 18.06.2018 godz. 11.10
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA. 18.06.2018/ 21.06.2018
Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jetnostka | Kod | Znak Wynik - ldentyfikacja metody
Liczba baktesi grupy coli (A) Jtk/100ml 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enlerokokow (A) Jk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Escherichia coli (A) Ji/100ml | 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014.12+A1 2017-04
Ogdina liczba mikroorganizmow ) _ 3 Bez nieprawidiowych  [PN-EN ISO 6222 2004
w lemp. 2212°C (A} S/ 0258 = 1 B zmian'®! Meloda posiewu wolebnego

k- jednostki tworzace kolonie
! . w przypadku podania jednej warlosc) dolna warlosc zakresu wynosi zero
Y - warosc paramelryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudmia 20171 w sprawie jakosci wody przeznaczene) do spozycia przez ludzi
. Dopuszcza sig pojedyncze baklene < 10 jlk (NPL) W przypadku wykrycia baklern grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badamnie parametru
E coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzgdzenia
Y. Zaleca sie. aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata - 100 Jlk/1 ml w wodzie wprowadzane; do sieci wodociggowe),
-200 Jtk/1 mlw krame konsumenta
- NIEPEWNOSE roZSZErZona wymku oszacowana dia poziomu ufno§c 5%  wspolczynmika rozszerzenia k=2 nie wwzglednia etapu pobierania probek

Autoryzowal Zatwerdzit
" 'Kr?r wnik Qddzfaiu
adan Igi SrOdO'ngka

Elz "f\[iﬂghsarrwk //2 (K/

e

2018/-06- 7 1

Oswiadcza sig. 2e

1 Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznic do doslarczone; probki

2 Bez pisemie) zgody Laboratonum, sprawozdanie me moze byc powielanc nacze). jak tylko w calosct

3 Laboratorium nie ponosi odpowiedziainosct za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Khenta Informacye dolyczgce sposobu pobieramia
opisu migjsca pobierania ilp sg nfermacjami pozyskanymi od Klienta

4 Khenlow: przystuguje prawo reklamacy w lerminie 14 dni od daty otrizymama sprawozdama z badan

5 Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czeqo 1 olrzymuje Klenl & 1 pozoslaje w Laboratonum

Strona 121 Zalagczmik 1a do PO-02 obowiazuje od dia 01 01 20181
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e ) Wojewddzka Stacja Sanitarno-Ipidemiologiczna w Kicleach
E]EL\\‘. DZIAL LABORATORYINY
Pussin Loy ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A

Asatoyrne

ul Jagicllonska 68. 25-734 Kiclee

wwwawsse-kielee.pl

E-mail: lab.hki@wwsse-kielee.pl tel. 413653430

BADANIA

W iy 413451873
AB 552 MR N S 2w ks B e S sarhodo 1 obpete sadeosenn koo RS R I A N
vz wyrnke ondoany ercokacdvion i b 1y sk Shbosi ik nedy s p e prsaachager St i A
Nr sprawozdania LHS.9051.2 ff’? 2018 Kielce, dnia: 2018 -06- ? 1
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 89B/OBS/SP/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE. 3

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 468 2018 z dnia: 18.06.2018

RODZAJ PROBKI: woda do spozycia

OCENA STANU PROBK]; bez zaslrzezen

PUNKT POBORU PROEKI: wodacigg Nordkalk Sp. z 0.0 2604W00001, Blawatkow, ul Sloneczna 22,
Uslugi Agroturystyczne, Regina Walas, kuchnia.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (E. Porzuczek zaswiadczenie nr LHS/25/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN iSO 194582007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 18.06.2018 godz. 10.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 18.06.2018 godz. 11.10
DATA ROZPOCZECIA BADANIA |/ DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 18.06.2018/ 21.06.2018
Wartod¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wwynik i Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) Jtk/100ml 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enlerokokow (A) k1 00mI 013a = 0 0 PN-EN I1SO 7899-2 2004
Liczba Eschernichia col (A) JkF100m| 0153 = o] 0 PN -EN ISO 9308-1'2014-12+A1 2017-04
Ogdlina liczba mikroorganizmow N . Bez nieprawidlowych  [PN-EN ISO 6222 2004
w lemp 2212°C (A) i f25a -39 e zmian'™! Meloda posiewu wolebnego

Jik - jednostki tworzace kolome
- w przypadku podania jednej wartosct doina warlose zakresu Wynosi zero
7 warlosé paramelryczna wg rozp Mivistra Zdrowsa z dnia 7 grudnia 20171 w spravae jakosc wody przeznaczone) do spozycia przez ludz)
"' . Dopuszcza sie pojedyncze baklerie < 10 1k (NPL) W przypadku wykrycia bakter grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 mi nalezy wykonad badanie parametiu
E coli1 enterokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzema
. Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane| do siec! wodociggowe|
-200 jIk/1 ml w kranie konsumenta
- Niepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnosc 95% I wspolczynnika rozszerzenia k=2 nie uwzglgdma etapu pobierania prébek

Autoryzowat Zalwerdzi’

Kieroyhik Oddziatu
Badan Higien\srodowiska

7 7
"{’ /(/'f”cé-

7018 -06- 2 1
Oswiadcza sig. ze

1 Wyniki badania odnosza si¢ wylgcznie do doslarczone; probki

7 Bez pisemne) zgody Laboratorium, sprawozdanie e moeze byc powielane mnaczej jak tylko w calosci

3 Laboratonum nie ponosi odpowiedzialnoscl za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Klienta Infarmacye dolyczace sposobu pobierania,
opisu migjsca poberania, itp sq informacam nozyskanym: od Klienta

4 Klientow: przysluguje prawo reklamacy w terminie 14 dmi od daly otrzymania sprawozdania z badan

5 Nimigjsze sprawazdanic zaslalo sporzgdzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otizymue Klient a 1 pozZoslage w Laboratonum

Stona 121 Zalgezrik 1a do PO-02 cbewiazuje od dma 01 01 2018
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Futsue Conmurs ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ARAEDYTRCH

ul. Jagicllonska 68, 25-734 Kielee

% www.asse-kielee.pl
7 E-omail: lab.hka wase-Kielee.pl

S BADANIA

el 113655436
By 413451473

AB 552 Nentepse sprenvesednin 2wy ekt S st soi sbodon A oyt zabtesomsake B O U 1A 60

vtarr wnnaky Badang pncekacdyon s b 0y o sokeoss b, dvion s puosihapd i o)
P
Nr sprawozdania trs 90512 X 2018 Kielce, dnia: 719 -06- 2 1
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 899/0BS/SPM8
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE. 4

NAZWA | ADRES KLIENTA;  Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul Czarnowska 54A,

26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.468 .2018 z dnia: 18.06.2018
RODZAJ PROBKI. woda do spozycia

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Nordkalk Sp z oo, 2604W00001, Galezice, Przepompownia wody

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (E Porzuczek zaswiadczenie nr LHS/25/2018,

wydane przez WSSE Kielce)

POBIERANIE PROBEK wg. PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 18.06.2018 godz. 10.20
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 18.06.2018 godz. 11.10
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 18.06.2018/ 21.06.2018
Wartose paramelryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |zZnak Wynik oa Identyfikacja metody
Liczba bakleri grupy coli (A) JNKA00mI 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Escherichia coli (A) Jk/100m! 015a = 0 0 PN -EN ISC 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogdina liczba mikroorganizméw : B ; Bez nieprawidiowych  [PN-EN ISO 6222:2004
wlemp 2212°C (A) el 0252 =100 59 zmian'*! Meloda posiewu walebnego

jli
1
121

(&1}

- Jednostki tworzgce kolonie
- w przypadku podania jedne) wartosci dolna warlos¢ zakresu WYNos! zero
- waros¢ paramelryczna wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudmia 20171 w sprawie jako$c wody Przeznaczone) do spozycia przez ludzi
- Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakler grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 mi nalezy wykonac badanie parametiu
E coli 1 enlerokeki w zwiazku z § 21 ust 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow me przekraczala - 100 tk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe).
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenla

- niepewnost 1ozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnoscl 95% | wspolczynnika rozszerzenia k=2, e uwzgledmia elapu pobierania probek

Auloryzewal Zatwierdzil

Kiergynik Oddziatu
Badan Hjgjery Srodowiska

§1u arczyk /l/ébﬁ(/

-11

Elzbi

2018 -

Oswiadcza si¢. ze

1 Wyniki badania odnosza sie wylacznie do dostarczone; probki

2 Bez pisemnej zgody Laboralonum sprawozdanie mie moze byc povaelane inacze) jak lylke w calose

3 Laboralonium nie ponos: odpowiedzialnosc: za pobreranie w preypadku probh pobraney przez Khenla Informace dolyczace $posobu poberania
Opisu migjsca pobierania Ilp. sg informaciam pozyskanymi od Khenta

4 Khentow przysluguje prawo reklamacy w terminie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania z badan

5 Ninejsze sprawozdanme zoslato sporzadzone w 2 egzemplarzach z czego 1 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboratorum

Swona1z1 Zatacznk 1a do PO-02 abowagzuje od ara 01 01 2018




