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Zleceniodawca: Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. 26-065 Pickoszéw ul. Czarnowska 54 54a
Zlecenie Nr: ) 475200712018 7

(A) - melodyka akredylowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo lak stanowi (wynik moZna wykorzystaé do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredylowana (AB 1095) z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),
(Ar) - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik moZna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W} - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzena w Laboratorium JARS sp. z 0.0.
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredylowana Podwykonawcy
*  -metodyka nieakredylowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny - ujecie Nordkalk Sp. z 0.0. w Miedziance (woda niechlorowana)
Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spoZycia

Adres pobrania: 26-065 Blawatkéw, Stoneczna 22; woj. §wigtokrzyskie

Miejsce pobrania: Ustugi Agroturystyczne Blawatkdw - kuchnia, zlewozmywak na parterze
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa

Rodzaj ujgcia: brak danych

Temp. pobranej probki: 18,4 °C

Data i godzina: 08-08-2018 10:50

Pobranie probek we:  (A) PN-ISO 5667-5:2003(W),(A) PN-EN IS0 19458:2007

Transport probek; JARS 8p. z 0.0, Prébkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 120

Numer prébki:  3299/08/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan;  08-08-2018 Dara zakonczenia badan:  11-08-2018
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Liczba bakterii z grapy coli Jik/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:2014- Mz-9 0
12/A1:2017-04
LK 0
Liczba enterokokow jik/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 - 0
LK B
Liczba Escherichia coli JK/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LK 12/A1:2017-04 o
Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/1ml {Ae) PN-EN IS0 6222:2004 MZ-9 58
LK [|w22+2°C

MZ-9 - Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U, z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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