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T Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kiclcach 7y,
PLA DZIAL LABORATORYINY 3ar Y
PuLsKie Cenraum ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

AKREDYTACH

ul. Jagiellonska 68. 25-734 Kielee
www.wsse-kiclee.pl

E-mail: lab,hk'a wsse-kielee.pl tel. 413655436

fax 413451873
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Nr sprawozdania: Lhs.s051.2.[6(6 2018 Kielce, dnia:
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1689/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE. 4

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Uslug Komunalinych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 879 .2018 z dnia: 03.10.2018

RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Btawatkéw, ul. Sloneczna 22, Usltugi Agroturystyczne,
kuchnia

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,

wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 03.10.2018 godz. 9.30
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 03.10.2018 godz. 10.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 03.10.2018/06.10.2018
Wartosé tryczna

Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik pi:me L Identyfikacja metody
Liczba bakleri grupy coli (A) Jk/100m| 011a = 0 0~ PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1°2017-04
liczba enterokokow (A) JkA100mI 013a 0 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Escherichia celi {A) Jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogolna Uczbanm|kroorgamzmow Al 0253 = 2 [azp Bez meprawEfcwych PN-EN I1SO 6222 2004
wlemp 22:2°C (A} zmian Meloda posiewu wglebnego

jtk - jednostki tworzace kolonie
1w przypadku podania jedne) wartoscl dolna wartosé zakresu WYNOos!t Zero
7 wartosé parametryczna wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudmia 20171 w sprawie jakoscr wody przeznaczone do spozycia przez ludzi
' . Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakler grupy coli < 10 jlk (NPLY 100 ml nalezy wykonac badanie paramelru
E.colii enlerokoki w zwigzku z § 21 usl 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig, aby cgolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane] do siec wodociagows],
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
T - niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnosc 95% 1 wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglaednia etapu pobierania probek
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Oswiadcza sig. ze

Wyniki badania odnoszg sig wylacznie do dostarczone) probki

2 Bez pisemne) zgody Labaralorium, sprawozdanie nie moze byc powielane inacze| |ak tylko w calosc

3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoscl za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Klienta Informacye dotyczace sposobu pobierania
opisu migjsca pobierania, tp sg informacjami pozyskanymi od Klienta

Klientowr przystuguje prawo reklamac)l w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

Ninigjsze sprawozdanie zoslalo sporzgdzone w 2 egzemplarzach. z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostae w Laboratonum

o A
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Wojewadzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kiclcach

PCA DZIAL LABORATORYINY
Putsin Cenriue ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagicllonska 68, 25-734 Kielce

wwwn.wsse-kielce.pl

E-mail: lab.hk & wsse-kielee.pl tel. 413655436
fax 413451873
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2./I(§€(.2018 Kielce, dnia: GO-ri-m

i U e 85%2
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1688/0BS/SP/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 3

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp z 0 o ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052 879 2018 z dnia: 03.10.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Nordkalk Sp. z 0.0., Zajgczkow, Szkola Podstawowa, tazienka.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg:  PN-EN |SO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 03.10.2018 godz. 8.15
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 03.10.2018 godz. 10.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA; 03.10.2018/ 06.10.2018
Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik i Identyfikacja metody
Liczba bakleru grupy coli (A) Jtké100ml 011a = 0 o PN -EN 1SO 9308-1 2014-12+A1°2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN 1SO 7899-2 2004
Liczba Escherichia coli (A) Jtki100m! 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogolna Mczbaom\kmorgamzméw kil 025a = 14 [sar Bez mepfawtiﬂowych PN-EN ISO 6222 2004
wilemp 22:2°C (A) Zmian Metoda posiewu wglebnego

Jtk - Jednoslki tworzgce kolonie
- w przypadku podania jedne) warlosci dolna wartose zakresu wynos| zero
L wartosé parametryczna wg rozp. Minisira Zdrowia z dmia 7 grudmnia 2017+ w sprawie jakosct wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
* - Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL)} W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 ik (NPL)/ 100 mi nalezy wykenaé badanie parametru
E colienterokokl w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane) do siec wodociagowe),
-200 Jtk/1 ml w kranie konsumenla.

T - niepewnosg rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnoscl 85% | wspéiczynnika rozszerzenia k=2 nie uwzglednia etapu pobierania probek

Autoryzowaé.: Zatwierdzit
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1 Wyniki badania odnoszg si1g wytgcznie do doslarczone| probk!

2 Ber pisemne) zgody Laboratonum. sprawozdanie nie moze byc powielane inacze). jak tylko w calosc

3 Laboratonum nie ponosi cdpowiedzialnoder za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Klienla Informacye dotyczace sposobu pobierania
opIsu Migjsca pobierania, ilp s3 informacjami pozyskanymi od Klienta

4 Klhentow przystugule prawo reklamac) w termimie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z bagan

5 Ninigjsze sprawozdanie zostato sporzgdzone w 2 eqzemplarzach z czego 1 olrzymuje Khient a 1 pozostaje w Laboratorium

Oswiadcza sig, Ze

Strona 12 1 Zalacznik 1a do PO-02 obowazuje od dnia 01 01 2018F



DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A
ul. Jagicllonska 68, 25-734 Kielce

www.nsse-kiclee.pl

E-mail: lab.hka wsse-kielce,pl tel. 413655436

fax 413451873
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /5j§i2018 Kielce, dnia:
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1687/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 2

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zakfad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 879 .2018 Z dnia: 03.10.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Nordkalk Sp. z 0.0., Wesota 2, PHU Pol-Parts, tazienka.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN SO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 03.10.2018 godz. 9.00
DATA | GODZINA FRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 03.10.2018 godz. 10.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 03.10.2018/ 06.10.2018
Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka Kod [ Znak Wynik 4 Identyfikacja metody
Liczba bakteri grupy coli (A) jlki100m| 011a = D g% PN -EN IS0 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enterckokow (A) jtk/100mlI 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Eschenchia coli (A) Jk/100mI 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Ogdina liczba mikroorganizmow kA 025a = 7 [(3-15]" Bez ULEPFEW:STOWyCh PN-EN ISO 6222 2004
wtemp 22+2°C (A) Zmian Metoda posiewu wgtgbnego

JIk - jednostki tworzgce kolonie
- w przypadku podania jedng) wartosci dolna warlosc zakresu wynosi zero
* - wanosc paramelryczna wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawig jakoscl wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
“ - Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia baklern grupy coli < 10tk (NPLY 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E coli 1 enterokokl w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nic przekraczala - 100 Jtk/1 mi w wodzie wprowadzane] do siect wodociggowe)
-200 Jtk/1 mlw kranie konsumenta
* - niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ulnosc 95% | wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia elapu pobierania probek

fownik Oddziatu Zatlw[erdzu. . .
Baddr Hif\env Srodowiska Kierownik Dzialu
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2018 -10- 0 g

Os$wradcza sie, ze

1 Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznie do dostarczone) probki

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze hy¢ powielane inacze), jak tylko w catosc

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobraney przez Klienta Informagje dolyczgce sposobu pobierania,
opisu migjsca pobierania, ilp s3 Informacjami pozyskanymi od Klienla.

4 Klientow przystuguje prawo reklamac) w lerminie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania z badan

5 Nimejsze sprawoczdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient. a 1 pozostaje w Laboratorium

Strona 12z 1 Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dmia 01.01 2018r



Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kieleach p“)’"ﬂc lo dnia

pg& DZIAL LABORATORYINY
BiLEE Srupu ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielee.pl

E-mail: lab.hka wsse-Kiclee,pl tel. 413655436

fax 413451873
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Nr sprawozdania: LHS.8051.2. 46?& .2018 Kielce, dnia: E il 1 -pr- g
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1686/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 879.2018 z dnia: 03.10.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Gatezice, Przepompownia wody.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 03.10.2018 godz. 8.30
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 03.10.2018 godz. 10.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 03.10.2018/ 06.10.2018
Wartosé parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod [ Znak Wynik . Identyfikacja metody
Liczba bakten grupy coli (A) Jtk/100mi 011a = 0 o'* PN -EN I1SO 9308-12014-12+A1.2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtk/100mI 013a = 0 [} PN-EN I1SQ 7899-2:2004
Liczba Escherichua col (A} Jtk/100mI 015a = 0] 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1:2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow K 1ml oy - s B Bez NEDFE'WI‘?I*OWYCh PN-EN [SO 6222 2004
wlemp 22+2°C (A) zZmian Metoda posiewu wglebnego

Jtk - Jjednoslki tworzace kolonie
" . wprzypadku podania jedne] wartcsci dolna warlosé zakresu WYNos| Zerg

- warlosc¢ parametryczna wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie Jakoscl wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi

- Dopuszcza sie pojedyncze baklere < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakteri grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E coli 1 enterckoki w zwigzku z § 21 usl 4 rozporzadzenia

. Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczala - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane| do sieci waodocliagowe),

-200 jtk/1 mi w kranie konsumenla
* - mepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% | wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia elapu pobierania probek

Autoryzowal: = Zatwierdzit

Badafi Higieny Srodouws Kierownik Dziatu

/borator 1ec'o
nna Cﬁi)orcwska

Odwiadcza sie, ze
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Wyniki badania odnosza sie wylgcznie do doslarczone) probki

Bez pisemne) zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byc powielane inacze), jak tylko w caloscl

Laboralorium nie ponosi odpowiedziainoscr za pobieranie w przypadku probki pabrane) przez Klienta Informac)e dotyczace sposobu pobierania
opisu migjsca pobierania. itp s3 informacjami pozyskanymi od Klhenla

Klienlow przystuguje prawo reklamac) w terminie 14 dnr od daty otrzymania sprawozdania z badan

Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 olrzymuje Khient, a 1 pozostaje w Laberaterium
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