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Noutegsze spraw zedainie zaweera WYmkD hagy, azmaczone symbulem A obyete sikresem akredyrac PUA 1 AB 552

oruz wynrki hodent meakeedviowaineds Wy, spoza zakresi akredylag ne posiadg ozmacema A’

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

2018 Kielce, dnia: 2018 -p1- 17

SPRAWOZDANIE Z BADAN

LHS.9051.1. §

5/0BS/N/M8

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:
QOCENA STANU PROBK!:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBK] DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4
Protokét Nr SE.la 4261/4 /18
woda do spozycia

bez zastrzezen
wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Zaktad w Miedziance, 2604PPPPW 1657,

Zajaczkow 86, Szkota Podslawowa, aneks kuchenny

z dnia: 08.01.2018 do LHS.8011.241.2017

Przedstawiciel PPIS Kielce (M. Kobus, A. Kozlowska)
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0Q-03.
08.01.2018 godz. 10.15

08.01.2018 godz. 11.30
08.01.2018 / 12.01.2018

Warto$¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik - ldentyfikacja metody

Liczba bakterii grupy coli (A) Jk/100ml D11a = 0 Q' PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli (A) Jik/t00ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1,2014-12

Akceptowalna przez

kensumentow i bez

3 :
Barwa (A) mg Pt/dm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN1SO 7887:2012 p 6 meloda C
zmian'®
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
: PN-EN ISO 7027-1.2016-0¢
» 0 = 40,7
Melnosé (A) NTU 52a 56 107 nieprawidlowych zmian Meloda nefelometryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Slezenie jondw wodoru (pH) (A) - 054a = 76 6,5-9.5 PN-ENISO 10523 2012
Przewodnosc eleklryczna wlasciwa uSlem 057a = 582 2500 PN-EN 27888 1969
w 25°C (A)
slopien Akceptowalny przez  |PN-EN 1622, 2006
TON (zapach) (A) rozmer?czema 061a < 1 konsumentow i bez  [Meloda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidliowych zmian |niewymuszony

Amonowy Jon (A) mg NH,/dm® | 181b < 0.07 0,50 PN-C-04576-4 1994 p 6a
Chleropiryfos (E) (A} ug/dm?® 609a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04 2012 ¢
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Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01 2018r




Nr sprawozdania: LHS.8051.1. 8 2018 Kielce, dnia: 2018 ‘m' 1 2
‘¢

JIk - jednostki tworzace kolonie

' - w przypadku podania jedne) wartosci dolna wartose zakresu wynosi Z6ro

- warto$¢ paramelryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie jakoger wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz U z2017r., poz 2294)

- Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia baktern grupy coli < 10 Jlk (N PL)/ 100 ml nalezy wykonaé badanie parametry
E.coli 1 enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia

- Pozgdana warlo$¢ lego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Ptdm?

- niepewnoset rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnosci 95% | wspdiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania prébek

{E) - Badanie wramach zakresu elaslycznego

12y
31

t5)

Wynik podany po znaku "<" dla paramelréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponize) granicy oznaczenia jloSciowego metody, dla zapachu
wynik akceplowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:

)

2018 -0

QOswiadcza ste, 2e.
1 Wyniki badania odnoszg sig wytgcznie do dostarczenej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratonum. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze), jak tylko w calosci.
3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$c za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Klienta Informacie dotyczace sposcbu pobierania,
opisu migjsca pobierania, Itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienla.
4 Klientow przystuguje prawo reklamacy w termimie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan
5 Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
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