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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.2.M20 2018
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Kielce, dnia;

1729/0BS/ISP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 4

NAZWA [ ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:
DATA | GODZINA POBORU PROBK!:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Zaktad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 544,
26 -065 Piekoszow

Zlecenie Nr LHS.9052 801 2018

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
bez zastrzezen

wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Btawatkéw, ul. Sloneczna 22, Ustugi Agroturystyczne,
kuchnia.

z dnia: 09.10.2018

Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)

PN-EN ISO 19458:2007

09.10.2018 godz. 9.40
08.10.2018 godz. 10.30
09.10.2018/ 12.10.2018

Badane parametry

Warto$¢ parameltryczna

Jednostka Kod | Znak Wynik ldentyfikacja metody

.24

Liczba baklerii grupy coli (A) Jtk/100m| 011a = 0 0" PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7898-2°2004
Liczba Eschernchia coli [A) Jtkf100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04

Ogolna liczba mikroorganizmow

wlemp 2222°C (A)

Bez nieprawidiowych  |PN-EN ISO 6222 2004

ki1ml 025 E 2 0-8]" »
It 2 10:8] zrman” Metoda posiewu wglebnego

jtk - jednostki tworzace kolonie

il

- w przypadku podania jedne) wartosci dolna wartosc zakresu wynos| zero

¥ warlodé paramelryczna wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jako$ci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi

- Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 Jlk (NPL) W przypadku wykrycia bakterii grupy col < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru

E coli 1 enterokoki w zwiazku z § 21 usl 4 rozporzadzenia

- Zaleca sig. aby ogolna liczba mikroorganizmdw nie przekraczala - 100 jIk/1 ml w wodzie wprowadzane) do siec) wodociggowe),
-200 jtk/1 mlw krame konsumenta

© - niepewno$¢ rozszerzona wyniky oszacowana dla poziomu ufnoscr 95% wspoiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Autoryzowal:

Oswiadcza sie Ze

Zatwierdzit:
rierownik Dziatu

L?ratory}nego
i
(Joarééié owska

1 Wyniki badania odnoszg sig wylgcznie do dostarczone) probki

2 Bez pisemne) zgody Laboralorium. sprawozdanie rie moze byc powielane inacze, jak tylko w calosci

3 Laboratonum nie ponos) odpowiedzialnosc za polueranie w przypadku probki pobrane) przez Klienta Informacie dolyczace sposobu pobierania
opisu migjsca pobrerania. ilp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta

4 Klientow: przystuguje prawo reklamacyi w terminie 4 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan

5 Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 2 egzemplarzach 7 czego 1 otrzymuje Klient. a 1 pozostaje w Laboralornum
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 43432018 Kielce, dnia: w'ﬂ oL
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 1728/0BS/SP/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 3
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Uslug Kamunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.901.2018 z dnia: 09.10.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI:  wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Wesola 2, PHU Pol-Parts, {azienka.
PROEKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszéw (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg:  PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 09.10.2018 godz. 9.20
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 09.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 09.10.2018/12.10.2018
Wartosc¢ paramelryczna
Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik 5 Identyfikacja metody
Liczba bakleri grupy coli (A) Jik/100mlI 011a = 0 ot PN -EN 1SO 9308-1'2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) jki1ooml | 013a = 0 0 PN-EN 1SO 7899-2 2004
Liczba Eschenchia coll (A) Jtkr100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
0Ogolina liczba mikroorganizmow - 025a = 13 s Bez nieprawidiowych  [PN-EN 1SO 6222 2004
wiemp 22:2°C (A) I zmian'® Metoda posiewu wglebnego

Jik - jednostki tworzgce kolonie
Tow przypadku podania jednej wartosct dolna warlosc zakresu wynos: zero
- wartosc paramelryczna wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie jakoscl wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
- Dopuszcza sie pojedyncze baklene < 10 jik (NPL). W przypadku wykrycia baktert grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 mi nalezy wykona¢ badanie paramelru
E coli 1 enlerokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe,
-200 jtk/1 ml w kranie kensumenta

12)

131
4

- niepewnosE rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosc 95% 1 wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Autoryzowat Zatwierdzil:
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Oswiadcza sig Ze

1 Wyniki badanid odnosza sig wylacznie do dostarczone) probki

2 Bez pisemne) zgody Laboralonium, sprawozdanie rue moze byc powielane inacze), jak ylko w caiosc

3 Laboralonum nie penosi odpowiedzialnoscl za pobieranie w przypadku probki pobrane; przez Klienta Informagje dotyczace sposcbu pabierania,
opisu migjsca pobterania Ilp sg informacjami pozyskanymi od Klienla

4 Klientowi przystuguje prawo reklamac)i w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan

5 Nimnigjsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach. z czego 1 olrzymuje Klienl. a 1 pozoslaje w Laboralonum

Strona 1z 1 Zatacznik Ta do PO-02 obowiazuje od dnia 01 01.2018r
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /DAX 2018 Kielce, dnia: 2038

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1727/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 2

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska S54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.901.2018 z dnia: 09.10.2018

RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezeri

PUNKT PCBORU PROBKI: wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Zajgczkow, Szkola Podstawowa, tazienka.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 09.10.2018 godz. 9.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 09.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 09.10.2018/ 12.10.2018
Wartosc parametryczna

Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik . Identyfikacja metody
Liczba baklern grupy coli (A) Jtkf100m 01ta = 0 g PN -EN ISO 9308-1-2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokdw (A) Jtk/100mI 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) JIk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogéina ||czbaum|kroorgamzm()w i 0254 = 5 er Bez n\eprantjyowych PN-EN ISO 62222004
wlemp. 22:2°C [A) zmian™' Metoda posiewu wglebnego

Jtk - jednostk tworzgce kolonie
' . w przypadku podania jedne; wartosci dolna wartosé zakresu WYNosi Zero
2 wartosé paramelryczna wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
- Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakleni grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E coli 1 enterokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzema
"' . Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 Jtk#1 ml w wodzie wprowadzane) do siec) wodociggowe),
-200 jtk/1T ml w kranie konsumenta
¥ - niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnoscl 95% | wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Autoryzowal: j\,eA whik Odd Zatwierdzit:

ziatu

Laboratory /inego

/ér(ééows?a
1 Wyniki badania odnoszg sig wytgcznie do dostarczone] probki

2 Bez pisemnej zgody Laboratonium. sprawozdanie nie moze byé powielane inacze), Jak tylko w catosci

3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoécl za pobieranie w przypadku probki pobrane| przez Khenta Informace dotyczace sposobu pobierania
opisu migjsca poblerania, Ity sg informacjami pozyskanymi od Klienta

4 Khentow: przysiuguje prawo reklamacyi w termimie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania z badan

5 Ninigjsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient. a 1 pozostaje w Laboralorium

Oswiadcza sie e

Slrona 121 Zatacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01 01 2018r
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Nr sprawozdania: LHs.9051.2. /M) 2018 Kielce, dnia: 208 -13- 12
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1726/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zakfad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS 9052. 901.2018 z dnia: 09.10.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0, Galgzice, przepompownia wody.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg:  PN-EN ISO 18458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 09.10.2018 godz. 8.30
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 09.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 09.10.2018/ 12.10.2018
Wartosc¢ paramelryczna

Badane parametry Jednostka [ Kod |Znak Wynik o Identyfikacja metody
Liczba bakteri grupy coli (A) JIk/100m| 011a = 0 0" PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enlerckokow (A) JkA00mI 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Escherichia coli (A) Jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN1SO 9308-1.2014-12+A1 2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow _ . Bez nieprawrdiowych  |PN-EN ISO 6222 2004
wlemp. 22=2°C (A) itkf1m) fean ¥ 2 g zmian' Metada posiewu wglebnego

Jtk - jednostkl tworzace kolonie
Y przypadku podania jedng] wartosc dolng wartosc zakresu Wynos| zero
- wartosc parametryczna wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie Jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludz
- Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 |tk (NPL)Y 100 mi nalezy wykonac badanie parametru
E coli 1 enterokoki w zwigzku z § 21 usl 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig. aby ogoina liczba mikroorganizmow nie przekraczala - 100 i/ ml w wodzie wprowadzang] do siect wodociggowe,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
T - niepewno$c rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosc 95% | wspotczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia elapu pobierania probek

o,

Autoryzowal: Kiegownik Oddziafy Zatwierdz#:

3adan lig eny ’rOdQI‘\»‘E

Kierownik Dzialu
Labgratoryjnego

/ 2
?Jéannéfs é’i!éré.wt:‘a

Oswiadcza ste, ze

1 Wyniki badania odnosza sie wyltacznie do dostarczone) probki

2 Bez prisemne) zgody Labaratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze), jak tylko w catoscl

3 Laboratonium nie ponosi cdpowiedzialnosc za pobieranie w przypadku probk pobrane) przez Khenta Informacje dotyczace sposobu pobierania.
opisu migjsca pobierania. itp s3 informacjami pozyskanymi od Klienta

4 Klientow przystuguje prawo reklamacyi w terminie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania z badan

5 Niniejsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, 7 czego 1 otrzymuje Klient. a 1 pozostaje w Laboratorum

Strona 1z 1 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01 01 2018r



