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Sprawozdanie z badan Nr: 4752/07/2018/F/4

Zaklad Uslug Komunaliyeh w Piekoszowic Sp. 7 0.0. 26-065 Piekoszow ul. Czamowska 54 54a

Zleceniodawea:

7 Zlecenie Nr: 4752/07/2018

(A) - melodyka akredytowana (AB 1085); referencyina - o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae}-melodyka akredylowana (AB 1085) z zakresu elaslycznego, referencyjna o ile prawo lak slanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ar) - melodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna whykorzyslaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboralorium JARS sp. z 0.0.
{O) - melodyka akredytowana w zakresie OiB
*{A) - metodyka akredylowana Podwykonawey
* - melodyka nieakredylowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny - ujecie Nordkalk Sp. z 0.0. w Miedziance (woda niechlorowana)
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 26-065 Blawatkow, Sloneczna 22; woj. wigtokrzyskie
Miejsce pobrania: I Uslugi Agroturystyczne Blawatkdw - kuchnia, zlewozmywak na parterze
Pochodzenic wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 18,4 °C
Data i godzina: [ 08-08-2018 10:50
Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003(W).(A) PN-EN 1SO 19458:2007 (A) PN-ISO 5667-5:2003(W) - » i 5
Teinsport pichek: JARS 5.2 5.0, Probkobiorca:  Prébkobiorca JARS nr: 120
Numer probki:  3299/08/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badafi:  08-08-2018 Data zakonczenia badan: ~ 16-08-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé** N
Azotany mg/l (A) PN-EN 1SO 13395:2001 MZ-9
LK
50 11 +2
Azotyny me/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ-9
LK
0,50 < 0,006
Barwa mgf1 Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pki 6 MZ-9
LK
<5
Jon amatiowy mg/l (A) PN-EN [SO 11732:2007 pkt 4 MZ-9
LK
0,50 <0,13
Liczba progowa smaku (TFN) - {A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Mangan ugl (Ag) PN-EN 150 11885:2009 MZ-9
LK
50 <10
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Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkr MZ-9
LK %3
0.47 +0,07
pH - (A) PN-EN IS0 10523.2012 MZ-9
P
65-95 7.4 +0,2
Przewodnosé elekiryczna nSiem (A) PN-EN 27888:1999 (automalyczna MZ-9
p wiadciwa w temp, 25°C kompensacia temperatury)
2500 501 £25
Zelazo ngl (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-9
LK
200 93 +09
Chleropiryfos nefl (Ac) PN-EN 12918:2004
LK
< 0,030
MZ-9 - Rozporzadzenie Mimstra Zdrewia z dnia 7 grudmia 2017 r. w sprawie jakoscr wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017y, Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada {(odpowiadaja) wymaganiom ckreslonym powyzej.
** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéet ok. 95% | wpélezynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)
| )

Wyniki odnosza si¢ wylgcznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w syluacji, gdy ma lo znaczenie dla miaradajno$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okre$lone jest lo w uzgednieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci. 1 szl | bez pisemnej zgody |aboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosei.
W ciagu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz

Egz Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim

Migjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1./58-33/2017 z dnia 27.09.2017 1. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
F1
16-08-2018 i
G1
K3

Autoryzowal wynik:

Pracownik JARS nr: 456

Zatwierdzil: Podpisano:
Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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