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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /5,[57 2018 Kielce, dnia: 2098 -15- 71

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBK!: 1844/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE,: 4

NAZWA | ADRES KLIENTA: Zaktad Uslug Komunainych w Piekoszowie Sp.zo.0., ul. Czarnowska 544,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS5.9052.936.2018 z dnia: 17.10.2018

RODZAJ PROBKI:; woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

CCENA STANU PROBK|: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Blawatkéw, ul. Stoneczna 22, Uslugi Agroturystyezne,
kuchnia.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,

wydane przez WSSE Kigice)
POBIERANIE PROBEK wg:  PN-EN ISO 194582007

DATA | GODZINA POBORU PROB!(J: 17.10.2018 godz. 10.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 17.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 17.10.2018/ 20.10.2018
Warlos$é parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |znak wWynik wi Identyfikacja metody
Liczba bakteni grupy coli (A) tkr100mI 0113 = 90 od PN -EN ISO 9308-1:2014.12+A1:2017.04
Liczba enterckokdw (A) jik/100mi 013a = 0 0 PN-EN IS0 7899-2.2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 0153 = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-124A1:2017-04
Ogédlina liczba mikroorgamzmaw i _ . Bez nieprawidiowych  |PN.EN 150 6222:2004
wtemp. 22:2°C (A) il Ui = & g zmian’’ Metoda posiewu wglebnego

Itk - jednostki tworzace kolonie
. wprzypadku podania jednej wartosci dolna wartodé zakresu wynosi zero
2 wartogé parametryczna wg rezp, Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosc wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
®' . Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia baktern grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 mi nalezy wykonad badanie parametru
E.colt i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 Tozporzadzenia
“l . Zaleca sie, 2by 0goina liczba mikrocrganizmow nie przekraczafa - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane] 4o sieci wodociagowe]
-200 jik/1 mlw kranie kensumenla
© - mepewnose rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ulngsc 95% i wspolezynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek
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Oswiadcza sig, ze:

1. Wyniki badania cdnosza sie wytacznie do dostarczone] probk,

2 Bez pisemnej zgody Laboralonium, Sprawozdanie nie moze byé powelane inacze;. jak tylko w catosei.

3 Laberatorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki potranej przez Klienta. Informacje dotyczace spesobu pobierania,
CpiSU miejsca pobierania, ilp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta

4 Klientowi przystuguje prawo reklamacj w terminie 14 dni od daly olrzymania sprawozdania z badan

5 Ninigjsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach. z czego 1 otrzymuyje Klient a 1 pozosiaje w Laberaterium

Stronza 121 Zafaczik 1ado PO-02 obowiazuje od dnia 01 01 2018r
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Nr sprawozdania: LHS 9051.2, /M! L 2018 Kielce, dnia- YA ] 2 2
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBK!: 1843/0BS/SP/18

NUMER PROBK| NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 3

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zakiad Ustug Kemunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul., Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.836.2018 Z dnia: 17.10.2018
RODZAJ PROBKI; woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBK!: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0.. Zajaczkdw, Szkofa Podstawowa, lazienka.

.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kieice)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 17.10.2018 godz. 9.40
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 17.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 17.10.2018/ 20.10.2018
Wartoé¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |Znak wynik - Identyfikacja metody
Liczba bakteri grupy ol (A) 1tR100mi | 011a = 0 o' PN -EN ISO 9308-1.2014-12+A1'2017-D4
Liczba enterokokow {A) JWk/100m| 013a = 0 ¢} PN-EN I1SO 788¢-2-2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-12014-124A1:2017-04
Ogoina liczba mikroorganizméw i _ g Bez nieprawidlowych PN-EN IS0 6222 2004
wlemp 2242°C (A} Jeam 0253 = W (e zmian'! Metoda posiewu wolebnego

k- jednostki tworzace kolohie
) - w przypacku podania jednej warlosc! dolna wartose zakresu WYNost zero
« warlosc parametryczna wy rozp Ministra Zdrowiz z dnia 7 grucnia 2017r. w sprewie jakosc wody Frzeznaczone) do spozycia przez fudz
- Depuszeza sie pojedyrcze baktene < 10 jtk (NPL) w przypadky wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 m nalezy viykonac badanie parametru
E.colt1 enterokeki w zwiazku 2 § 21 ust 4 rezporzadzenia
- Zaleca sig. aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 /T ml wwodze wprowadzane] do sieci wodociagowe),
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
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- HEPEWNOSC 1025Z6120re wyniky cszacowana dia poziomu uinosc: @5% | wspéiczynnika rozszerzenta k=2 nie uwzgledria etapu pobrerania probek
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1 Wyniki badania odnosza si¢ wytacznie do dostarczone; prébki

2. Bez pisemnej zgody Laboratonum, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosc

3 Laboralorium nie ponosi odpowiedziaino$e za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienla Informacje dotyczace sposcbu poblerania,
opisu miejsca pobierania. #p sg informacjami Ppozyskanymi od Klienta

4. Kiientowi przystuguje prawo reklamac;i w lerminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

5 Ninejsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, 2 czego 1 otrzymuje Klienl 2 1 pozoslae w Laboratorium.
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ul. Jagiellonska 68. 25-734 Kielce
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E-mail: Jab.hk@wssc-kiclce.pl tel. 413655436
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Nr sprawozdania: LHS.8051.2. £ § 44 2018 Kielce, dnia: 2013 -19- 77
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 1842/0BS/SP/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE 2

NAZWA | ADRES KLIENTA: Zakfad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp.z 0.0, ul. Czarnowska 54A,
26 -085 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.936 2018 z dnia: 17.10.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Wesola 2, PHU Pol-Parts, fazienka.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBK]: 17.10.2018 godz. 2.20
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 17.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 17.10.2018/ 20.10.2018
Wartose parametryczna
Badane parametry Jednostka Kod | Znak wynik - Identyfikacja metody
Liczba bakteri grupy coli (A) jtk/dooml | 011a = 0 o PN -EN ISO $308-1.2014-12+A41:2017-04
Liczba enterokokow (A) j/100mi | p13a = 0 0 PN-EN 150 7898-2.2004
Liczba Eschenichia coli (A) fKI100ml | 015a = 0 0 PN -EN SO £308-1:2014-12+A1.2017-04
Ogolna liczba mikreorganizmow . _ ; 5 Bez nigprawidiowych  |PN-EN 1SO 6222:2004
wlemp. 22122°C (A) ke i = W el zmian'® Metoda posiewu wglebnego

jtx - jednostki tworzace kolonie
""" - w przypadku podania jedne) warioéci dolna warlosd zekresu wynosi zero
P warlosé paramelryczna wg rozp Ministra Zdrowia 2 gnia 7 grucnia 2017, w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
" . Dopuszcza sie pojedyncze baktere < 10 jtk (NPL). w przypadku wykryciz baklerit grupy colt < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E coli 1 enterokoki w zwiazku 2 § 21 ust 4 rezporzadzenia
9L Zaleca sie. aby 0golna liczba mikrocrganizméw nie przekraczaia’ - 100 jth/1 mi w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,
-200 jtk#1 miw kranje konsumenta.
T - niepewncsé rozszerzona wyniku oszacowana diz poziomu ufnodcr 95% « wspdiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Autoryzowal. R . Zatwierdzit:
v Kierpwnik Oddziatu

Badan Hikiepy Srodowicka ;,,
i MSrownik Dziaiy
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Ogwigdcza sie. 7e
1 Wymki badan:a cdnosza sie wytgczne do dostarczene) probk)
2 Bez pisemne; zgody Laboratorium sprawozdanie rie moze byt powiglane inacze). jak tylko w calose
2 Laberatorium nie ponosi cdpowiedzialnoéer za pobieranie w przypadky probki pobrane) przez Khenia Infermacie dotyczace sposocbu pobieraniz,
Opisu miejsca poblerania it sg nformacami pozyskanym: od Klienta
Khienlow: przysluguje prawo reklamaci w lerminie 14 dn: od daly olrzymaniz sprawozdania z badan
Niniejsze sprawozdanie zostslo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z Czego 1 olizymuje Klient. a 1 pozostare w Labaratonium
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /Y45 2018 Kielce, dnia- ws-10-71
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1841/0BS/SP/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1
NAZWA | ADRES KLIENTA: Zakiad Ustug Komunainych w Piekoszowie Sp. zo.0., ul. Czarnowska 54A,

26 -065 Piekoszow
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.536.2018 Z dnia: 17,10.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozysia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezer
PUNKT POBORU PROBKI: wodociag Nordkalk Sp. z 0.0., Galgzice, przepompownia wody.
PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,

wydane przez WSSE Kielce)
PCBIERANIE PROBEK wg:  PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 17.10.2018 godz. 9.00
DATA 1 GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 17.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA; 17.10.2018/ 20.10.2018

Warlose parametryczna
Badane parametry Jadnostka Kod | Znak  Wynik - Identyfikacfa metody

Liczba bakterii grupy coli {A) fk/100ml | Ot1a = 0 o PN -EN ISC 9308-1.2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A} jtk/100mi 0132 = 9 0 PN-EN 1SO 7898-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) j®100mI | 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+4A1,2017-04
Ogéina liczba mikroargamzmaw i N . Bez nieprawidlowych | PN-EN iSO 6222:2004
wlemp. 22:2°C (A) ikl fis> =2 5 zmian'®! Meloda postewu wglebnego

jlk - jednostki tworzgee kolonie
™' - w przypadku podania jedne; warlosc doina warlese 22Kresu wynosi zero
- warlosc parametryczna wg rezp Minisira Zdrowie z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie jako§¢: wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi
- Dopuszeza sig pojedyncze bakiene < 10 Jk (NPL) W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 mf nalezy wykonac badanie parametru
E coli i enterokoki w zwigzku 2 § 21 ust. 4 rozporzgdzenia,
- Zalecz sig, aby 0géing iiczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jtk/1 miw wodzie wprowadzane| de sigct wodociagowey,
-200 [tk/1 miw kranie konsumenta
T - niepewnosé rozszerzona wyniku uszacowana dia poziomu uinodci 95% i wspditzynnika rozszerzenia k=2 nie uwzglgdnia etagu pobierania probek
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Autoryzowat: Kierogmik Oddziatu Zatwierdzil

1 Wyniki badania odnoszz sig wytaczrie do doslarczone; prébk:

2. Bez pisemne) zgody Laboratorium. sprawozganie nie moze byt powielane inaczej jak lylko w catoscei.

3 Laboralorium mie poncst odpowredzialnosci za pobieranie w przypadku prébki pobrane) przez Klienta Informacje dotyczace s5posobu pobierania
apisu Mmigjsca poblerania. itp sg informagami pozyskanymi od Klienta

Klientow: przystuguje praweo reklamacy w terminie 14 gni od daty olrzymarua sprawozdania z badan

5 Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 €gzemplarzach, z czego 1 olrzymuje Kient a 1 pozostaje w Leboratonum.

-

Sirora 121 Zalacznik 1z do PO-02 obowiszuge od dmiz 01 61.2016r



