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Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badar oznaczone symbolem ,, A", objete zakresem akredytacii PCA nr AB 552
oraz wyniki badari nieakredytowanych. Wymniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia A",

s 1902 2
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /{‘tjg 2016 Kielce, dnia: 16
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 163/0BS/ISP/16

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul, Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.122 .2016 z dnia; 16.02.2016
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodociagg Piekoszéw |, 2604PPPPW 1647, Piekoszdw, ul. Czestochowska 110,
Zespol Szkdt Piekoszéw

PROBKOBIORCA: ZUK Piekoszéw (Cz. Walas, upowaznienie nr 3/2009, wydane przez PWIS Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 16.02.2016 godz. 9.20
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 16.02.2016 godz. 11.15
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 16.02.2016 / 18.02.2016

Dopuszczalne
Badane wskazniki | parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik zakresy Identyfikacja metody
warloscit"?

Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 4] PN -EN IS0 9308-1:2014-12

Liczba enterokokow katowych (A} jlk/100mI 013a = 0 o PN-EN 1SO 7899-2:2004

Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN IS0 9308-1:2014-12

Barwa (A) mg Pt'dm® | 051b < 2 @ PN-EN ISO 7887:2012 p.6 meloda C
Metnosé (A) NTU 052a = 027 1@ PN-EN ISO 7027:2003 p.6.3
e B 054a = 73 6,5-9,5 |PN-EN ISO 10523:2012

(slezenie jondw wodoru)

Rrzewordnoys pleklyeznawaacing uSlem | 0s7a | = seo 2500  |PN-EN 27888:1899

w 25°C (A)

TEN (smak) (A) s.topleﬁ | ossa 2§ @ PN-EN j1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysla,

rozcienczenia wybdr niewymuszony
stopien @ PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,

TON (zapach) (A) rozcienczenia 0bda s 1 i wybor niewymuszony

Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 16 50 PN-EN I1SO 10304-1:2009/AC;2012
Azotyny (A) mg NO,/dm* | 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC-2012
Mangan {A) pg/dm’® 142a < 5 50 PN-82/C -04570/01

Zelazo ogéine (A) pa /dm® 170a < 40 200 PN-1SO 6332:2001

Amonowy jon {A) ma NH, /dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

Strona1z2 Zatacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2015r,
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul, Jagielloriska 68, 25-734 Kielce

. www.wsse-kielce.pl R
2 E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436, 413655428
BADANIA fax 413451873
Nmiejsze spriwozdanie zawiera wymkt baderi oznaczone symbolem A", objete sakresem akvedytacyi PCA nr AR 552
oraz wyntkt badar nieakredytowanych. Wymki spoza zakresu akredytacyi nive p e znaczenia , A"
Nr sprawozdania: LHs.9051.2.19 /] 2016 Kielce, dnia: 19 02 2016
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 163/0BS/SP/16

jtk - jednostki tworzace kolonie

() _ w przypadku podania jedne] wartoéci delna warlo$é zakresu wynosi zero
2 _ dopuszczalne zakresy wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. z 2015r., poz.19389)

®) _ akceptowalnaly) przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian
Wynik podany po znaku "<" dla paramelréw fizyczne-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Auloryzowat:

Kierownik
Badan Higieny

dzialu
rodowiska
Elzbieta Flusarczyk

19,02 7%

Oswiadcza sig, ze:

Zatwierdzit:

1. Wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do dostarczonej probki.

2, Bez pisemnej zgody Laboraterium, sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci.

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, ilp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.

4. Klientowi przystuguje prawo reklamaciji w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan

5. Niniejsze sprawozdanie zostafo sporzagdzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 olrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
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Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.



